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HOTARARE
privind aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General i a Listei de
investitii prioritare, care vor face obiectul proiectului ”Solutie digitald de contorizare api
potabild in Regiunea Nord si Nord - Est a judetului Sibiu, zona de operare a 8.C. APA
TARNAVEI MARI S.A”

Consiliul Local al Comunei Térnava, intrunit in sedinta ordinara la data de 31 ianuarie
2023,

Avand in vedere:

- Raportul intocmit de citre Secretarul general al Comunei Tarnava inregistrat sub nr.
38/04.01.2023 prin care se propune aprobarea Notei de fundamentare, a Devizului General si a
Listei de investitii prioritare, care vor face obiectul proiectului “Solutie digitald de contorizare
apa potabild in Regiunea Nord si Nord - Est a judetului Sibiu, zona de operare a S.C. APA
TARNAVEI MARI S.A”,

- avizele comisiilor de specialitate A, B si C la proiectul de hotarare inscris la punctul nr.
7 de pe Ordinea de Zi, inregistrate sub nr. 7, 13 §i 20/30.01.2023,

Vizind adresa nr. 486/22.12.2022, inregistrata la Primaria Comunei Tarnava sub nr.
11.280/12.2022, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarda “Apa Tamaven Mari” Medias, Avizul
Consiliului  Tehnico-Economic (CTE) al S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. nr
2460/08.12.2022, Ghidul solicitantului pentru instruirea unor mdsuri pentru proiectele de
infrastructurd de Apd si Apad Uzatd, in vederea digitalizirii infrastructurii operate de citre
Operatorii Regionali din cadrul Axei Prioritare 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu in
conditii de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Cregterea nivelului
de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum §i a gradului de asigurare a alimentdrii cu
apd potabili a populatiei”, aprobat prin Ordinul Ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene
nr 2941/2022, cu modificarile ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. ”d” din Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilititi publice, republicatd cu modificdrile si completdrile ulterioare, art. 44
alin.(1) si art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu moditicérile i
completarile ulterioare, Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu api $i de canalizare,
republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare, OUG nr. 109/2022 privind unele masuri
pentru proiectele de infrastructurd de api $i apd uzald [inanfate din fonduri europene si pentru
modificarea unor acte normative, cu modificarile si completédrile ulterioare,

in temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
claborarca actclor normative, republicatii, cu modificirile gi completirile ulterioare art. 129 alin.
(2) lit. "a” si 7d”, alin. (3) lit. °d”, alin. (7) lit. *n”, art. 197 alin. (1), (2) si (4), art. 198 alin. (1),
art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE
Art.1. Se aprobi Nota de Fundamentare pentru digitalizarea Companiei de Apd "S.C.
Apa Tarnavei Mari S.A. in cadrul proiectului “Solutie digitald de contorizare apd potabild in
Regiunea Nord si Nord - Est a judetului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TARNAVEI MARI
S.A.”, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotérare.



Art.2. Se aprobd Devizul General al obiectivului de investitii “Solufie digitala de
contorizare apa potabild in Regiunea Nord si Nord Est a judetului Sibiu, zona de Operare a S.C.
Apa Tarnavei Mari S.A.”, avand valoarea totald de 11.707.767,53 lei cu TVA, respectiv
2.379.966 euro cu TVA, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotérére.

Art.3. Se avizeaza Lista cuprinzéind investi;iile prioritare” pentru Proiectul “Solutie
digitald de contorizare apd potabild in Regiunea Nord si Nord — Est a judetului Sibiu, zona de
operare a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A.”, conform Anexei nr. 3, care face parte integranta
din prezenta hotarare.

Art.4. Se acordi mandat special domnului primar al comunei Téarnava, dl. Pleiner
Norbert Jacint, reprezentantul comunei Térnava in cadrul Adunirii Generale a Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitard Apa Térnavei Mari, in vederea exercitdrii votului favorabil privind
aprobarea documentelor mentionate la art. 1, 2 si 3 din prezenta hotérare.

Art.5. Primarul Comunei Tarnava va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotérdri cu respectarea dispozitiilor din actele normative in materie.

Art.6. Secretarul General al Comunei Térnava are responsabilitatea comunicirii
prezentei hotdrari Primarului Comunei Tarnava, Institutiei Prefectului Judetului Sibiu, ADI Apa
Tarnavei Mari si se aduce la cunostinta publlca prm publlcarea acesteia la sediul instituiei.
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Prezenti la sedinta: 13 consilieri \\ A%
Adoptati in sedinta ordinard din data de 31 lahu‘ﬁne 2023

Cu un numir de 13 voturi ,pentru” din numarul total de 13 consilieri in functie
DD/DD 3 ex.
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1. DESCRIEREA CONTEXTULUI POLITIC, LEGISLATIV $1 TEHNOLOGIC

1.1.  Eficienfa Energetica
Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esentiald pentru atingerea obiectivelor

climatice stabilite pentru 2030 si pentru rcalizarca stralegiei pe termen lung a Uniunii vizand

atingerea neutralitdtii emisiilor de dioxid de carbon pana in 2050.

Directiva 2018/844/EU scoate in evidenta urmatoarcle: "Creglerea eficientei
energetice prin investitii in tchnologie este esenjiald pentru intreprinderile cu intensitate
energelicd ridicatd, pentru a putea face fatd concureniei internationale. Cresterca rapida in
continuare a eficientei energetice in industrie este mai dificila, potential ridicat regasindu-se in
prezent in special in cresterca eficientei energetice a cladirilor (rezidentiale, birouri §i spatii

comerciale)” [1].

Dircetiva 2012/27/EU este principala reglementare ce subliniaza dircctia de interes §i
obiectivele Statelor Membre ale Uniunii Europene in domeniul eficientei energetice, aceasta
fiind transpusa in Romania prin Legea nr. 121/2014, modificatd §i completatd prin Legea nr.

160/2016, acestea fiind sustinute de o serie de alte Legi, Decizii si Normative,

La nivel national, cadrul de reglementare este claborat de citre Autoritatea Nationala
de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), pornind de la legile in vigoare. In acest sens,
domeniul eficientei energetice se afla sub incidenta directd a unui numar de Legi, Hotarari §i

Ordine, dintre care cele mai importante sunt.

- Legeanr. 121/2014 modificata si completati prin Legea nr. 160/2016 privind eficienta
cnergeticd;
~ Legea nr. 372/2005 modificata §i completatd prin Legea nr. 10172020 privind

performanta energetica a cladirilor;

— Decizia nr. 1033/22.06.2016 privind aprobarea clauzelor minime ce trebuie introduse
in contractele de prestari servicii de management energetic;

- Decizia nr. 8/DEE/12.05.2015 privind modelul pentru intocmirea programului de
imbunitatire a eficientci cnergetice pentru unitati industriale;

_ Decizia nr. 1765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total
anual de energie §i pentru chestionarul de analizd energetica a utilizatorului, cu toate

modificarile si completérile ulterioare;
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— Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
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surse regenerabile;
— Planul National de Actiune in Domeniul Eficientei Energetice;
_ Normativul PE 902/86 (reeditat in 1995) / Ghidul de elaborare a auditurilor energetice.
Legea nr. 121/2014 are ca obiectiv principal crearea unui cadru legislativ si
implementarea unei politici nationale ce urmireste cresterea eficientei energetice pe intreg
lantul resurse primare, producere, distributie, furnizare, transport i consum final. Obiectivul
principal al acestei legi este concentrarca asupra consumatorilor finali si utilizarea eficientd a
energiei prin introducerea si promovarca unor tchnologii cu eficientd energetica ridicata, a
unor sisteme moderne de misurare (smart meters) si control care si contribuie la

imbunititirea gestiunii energiei.

Decizia nr. 8/DEF/12.05.2015 reglementeaza Modelul pentru intocmired Planului de
imbundtdfire a eficienfei energetice pentri unitdfi indusiriale, in conformitate cu prevederile
Art. 9, alin (3), lit. a) din Legea eficien{ci energetice nr. 121/2014, modificata si completata
prin Legea nr. 160/2016.

Planul de imbunditiire u eficienfei energetice trebuic sustinut prin intermediul a douad

alte actiuni conexe:

— Contractarca de servicii de Management Energetic;
— intocmirea, in conformitatc cu reglementarile legii, a Auditului Energetic periodic,
reglementatd prin intermediul Ghidului de claborare a auditurilor energetice, ce are la
bazi Normativul PE 902/86.
intreprinderca celor doud acfiuni prezentate anterior ar trebui si conducd un
consumator industrial la optimizarea indicatorilor de performanta energeticd pana la sfarsitul
perioadei asumate prin planul de imbunitatire a cficientei energetice. Acest obicctiv este insa
greu de atins. Cele mai importantc aspecte, cu cea mai mare influen{d ncgativd asuprd
eficientei diferitelor masuri de crestere a indicatorilor de eficientd energeticd includ, fard a se
limita la:
~ Lipsa monitorizarii / contorizarii diferitclor fluxuri de energie;

~ Imposibilitatea corelarii consumurilor diferitelor forme de energie cu produsul finit;
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— Lipsa asigurarii unci comunicari corecte intre managerul energetic si factorii
decizionali ai entititii economice (managementul superior);
— Lipsa asumirii responsabilitdtii in ceca ce priveste atingerca unor obiective ridicate de
eficientd encrgeticd din partea conducerii companiei;
— Lipsa unei scheme de stimulare a performantelor energetice din partca Statului sau a
altor entititi care pot beneficia de pe urma acestora;
— Lipsa comunicirii $i a introducerii unor prevederi legate de performante in domeniul
cresterii eficientei utilizarii energici la toate nivelurile companiei;
~  Lipsa educirii energetice a tuturor angajatilor;
— Lipsa interesului pentru eficienta energeticd a conducerii intreprinderilor in care costul
energici in costul total nu este nesemnificativ.
in scopul atingerii obicctivelor de eficientd energeticd, Organizaia Interationald
pentru Standardizare — ISO — a definit, conceput si elaborat o serie de Standarde ce oferd
indrumare pentru orice tip de utilizator de energie (industrial, tertiar, public, rezidential) in
vederca implementdrii unui Sistem de Management Encrgetic (SME) adecvat situatiei

existente — familia de standarde 1SO:50001-5001 5.

Conform legislatici roméne in vigoare [2), orice entitate juridicd cu un consum anual
de energie de peste 1.000 tep. (tonc cchivalent petrol), respectiv 41.868.000 MJ, care
implementeaza un sistem de management cnergetic certificat, nu se mai supune prevedetii
conforun cireia o data la fiecare patru ani calendaristici are obligatia de a subcontracta un
serviciu de Auditare Energeticd, dacd fac dovada cd certificarea sistemului de management
energetic s-a ficut in baza unui audit encrgetic elaborat in conditiile Legii nr. 121/2014

modificatd si completatd prin Legea nr. 160/2016.

in acest context, pe piaa internd existd mai multe companii de servicii energetice ce
pun la dispozitic expertiza inginereasca, sub forma de consultantd, in vederea obtinerii

certificarii 1ISO 50001.

Un studiu privind stadiul implementarii SME-urilor la nivelul Uniunii Europene a

demonstrat ¢ [3]:

—  Nu exista 0 abordare comund pentru a promova implementarea unui SME;
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— Implementarea SME-urilor conform EN ISO 50001 nu este obligatorie in tarile UE -

in unele cazuri fiind doar recomandatd;

_ Se acordi stimulente in special industriilor mari consumatoare de energie pentru a
intelege si gestiona utilizarea energiei §i pentru a masura imbunitatirea performantei
energetice. Lipsa stimulentelor limitcaza implementarea SME-urilor in organizatii §i,
in consecintd, diseminarea celor mai bunc practici si dezvoltarea unei picte durabile st
calificate a eficientei energetice — doar organizatiile foarte bine informate vor
implementa SME-uri pentru a-§i crea un avantaj asupra altor organizatii din acclasi
sector de piafa.
in momentul de fatd, la nivel mondial, sc estimeaza [4] ca piata Sistemelor de

Management Energetic va cunoaste o cresiere de la 19,96 mld. $ in anul 2019 péné la 41,97
mid. § in anul 2027 avénd o rati de cregtere anuald (RCA) de 9,9%/an. Accastd RCA este

sustinutd, in principal de urmatorii yase factori determinanti:

Adoptarea tehnologiilor Industry 4.0 in Managementul Energetic;
- Digitalizarea infrastructurii refelelor encrgetice;
~  Evolutia standardelor de eficienta energeticd in economiile emergente;
~ Politicile guvernamentale favorabile promovirii utilizarii sustenabile a energiei;
~ Cresterca gradului de implementare a retelelor inteligente (smart grids);
~ Cresterca masiva a cererii de energic la nivel mondial.

Se preconizeaza, de asemenca, ca Sistemele de Management Energetic implementate
la nivelul consumatorilor industriali vor avea cca mai mare contributic la cresterea acestei
piefe prin costurile mari de investitic, instalare §i mentenantd, dar si ca urmare a incorporarii
conceptelor de Big Data i de Analiza in timp real (5], in principal datorita gradului ridicat de

complexitate al conturului energetic industrial fatd de un contur energetic al sectorului tertiar.

Pactul Verde European (Green Deal) [6] are ca obiectiv principal atingerea
neutralitifii din punct de vedere climatic pana in anul 2050, prin cgalarca cantititii emisiilor
poluante cu cantitatea natural absorbitd, disocierca cresterii economice de utilizarea
resurselor, stimularea utilizarii cficiente a resurselor prin tranzifia citre o economie circulard

si refacerea biodiversitatii si reducerca poludrii.
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Ca urmare directd a Pactului Verde European, apare o cresgiere a presiunii asupra
intregului sector energetic, de la producere, transport si distributic pina la utilizatorul final
privind cresterca eficientei energetice $i, implicit, reducerea impactului asupra mediului

generat din activitatea curentd a acestora.

Cu toatc ci obiectivul principal al Sistemelor de Management Energetic constd in
cresterea performantei encrgetice si a profitabilitatii conturului energetic la nivelul caruia sunt
implementate, prin atingerea acestor obiective, SME-urile pot genera un efect de domino la
nivel macroeconomic, prin reducerca cererii de energic clectrici la nivel de retea, o parte din
accasta fiind in prezent produsd din surse conventionale. De asemenea, reducerea cererii de
energie clectricd la nivel de utilizator final conduce si la diminuarea picrderilor de putere §i
energie in refelele electrice din amonte (distributie si transport) [7].

Comisia Europeani a decis, la fincle anului 2019, ca Eficienta Encrgeticd sé devind o
prioritate la nivelul Uniunii Europene - Energy Efficiency First! [8], noua finta fiind de
crestere a cficientei energetice cu minimum 32,5% pana in anul 2030 faja de scenariul BAU
(Business As Usual), prin implementarea practica in legislatic a obligatici de a obtine
cconomii de energie in perioada 01.01.2021 — 31.12.2030, revizuirea reglementdrilor privind
imonftorizarea §i facluiaica cicigici termice gi orogtorea eficientei energefice a proceselor de
incalzire si ricire. Pentru atingerea acestor obiective, Uniunea Europeand propunc ca prima

dimensiune a Strategiei [9] moderarea cererii de encrgic.

Suplimentar, in cea de-a doua jumatate a anului 2021, a fost lansat pachetul de
propuneri legislative intitulat Fit for 55, prin care Uniunea Europeana propunc cresterea tintei
privind lupta impotriva schimbarilor climatice [10].

Noua dimensiune a Uniunii Europene este aceea ¢a "Poluatorul Plateste!”, asa cum a
fost detaliata in Directiva 2004/35/CE modificatd si actualizata in data de 17/06/2020, in
sensul in care orice companie care provoacd daune mediului inconjuritor este dircct
raspunzatoare pentru acestea §i este obligatd sa ia toate masurile de reparare sau de prevenire,
suportand toate costurile aferente.

Raspunderca sc aplicd pentru daune aduse mediului prin cxercitarca uncia dintre

activititile enumerate in cadrul Anexei Il a Directivei, precum:

— Industria energeticé;
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— Productia si prelucrarca metalelor;

- m—
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—~ Industria cxtragli\'i;
— Industria chimicd;

— Gestionarea deseurilor;

— Productia de celuloza, hértie i carton;

— Vopsirea textilelor gi tabacéria;

~ Productia de carne, produse lactate si produse alimentarc;

- Etc.
Devine asadar extrem de important ca utilizatorii finali s poatd monitoriza, cu un grad

ridicat de precizie, impactul asupra mediului generat de activitatea lor curentd, pentru a putea
identifica in timp util actiunile preventive de limitare a acestuia, minimizand astfel cheltuielile
pe termen lung generate de adoptarea acestei noi dimensiuni europene.

in ccca ce priveste ponderea energiei produse din surse regencrabile in mixtul total de
encrgie, Fir for 55 creste (inta de la 32% la 40% péand in anul 2030.

in ceea ce priveste eficienta energetica, accasta riméne o prioritate absolutd chiar §i in
noua viziune prezentatd de Fit for 55, {intele Uniunii Europene au fost ridicate de la 32,5%
pand la 36-39%.

Noutatca absoluti cste reprezentatd de caracterul de obligativitate al cresterii
performangelor energetice si de scidere cu pand la 9% a necesarului total de energie, raportat
la scenariul de referintd.

Suplimentar, s¢ propune introducerea unui nou mecanism, denumit Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBAM), prin carc Uniunea Europeand va solicita tuturor
fumizorilor (fic acestia din interiorul UE sau din afard) si suporte costurile aferente EUA,
astfel incit si asigure un mediu de afaceri competitiv pentru toti furnizorii de produse sau
servicii.

in noiembrie 2021 a avut loc COP26 [11], ce a propus adoptarea Pactului Climatic de
la Glasgow. Acesta urmareste patru obiective esentiale:

1. Reducerca Emisiilor de gaze cu efect de serd;

2. Adaptarea — ajutorarea celor ce deja sufera efectele schimbarilor climatice;
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3. Finantarca - asigurarca faptului cd statele semnatarc vor putca sa atinga obicctivele
privind reducerea impactului asupra mediului prin alocarea de fonduri suplimentare;
4. Colaborarea — asigurarca faptului cd, prin colaborarca statelor membre, cfectele

actiunilor de reducere a impactului asupra mediului vor fi i mai accentualc.

in urma COP26:

I. 153 de state si-au asumat noi {inte privind reducerea impactului asupra mediului pana
in anul 2030, astfel incat peste 90% din Produsul Intern Brut la nivel mondial este
acoperil, in prezent, de finte de tip emisii nete zero pana in anul 2030;

2. 80 de state sunt acum incluse pe lista statelor ce necesitd asistentd privind adaptarea la
schimbarile climatice;

3. Statele dezvoltate au inregistral progrese realc in sensul livrarii a 100 miliarde USD
pand in 2023 pentru lupta impotriva schimbarilor climatice. Institutiile financiar-
bancare private si bancile centrale vor opri suportul si finantarca intcrnationald a
proicctelor din energie bazate pe combustibili fosili;

4. A fost finalizat documentul Paris Rulebook, prin care se prevede o transparentd
absoluld privind raportarca comuna a emisiilor 1a nivelul statelor semnatare, eliminénd

astfel emisiile ascunse.

Principalele mijloace prin carc Statele Membre, prin intermediul utilizatorilor de
energie, pot atinge obicctivele stabilite prin [6], [8), (9], [10] si [11] constau asadar in:

— Cresterea Performanielor Energetice prin implementarca de Actiuni de Imbunitatire a
Performaniclor Energetice (AIPE) de naturd organizatorica (no-cost) si investitionald,
la nivelul contururilor energetice apar{inand utilizatorilor finali;

— Cresterca gradului de utilizarc a energiei electrice produsd din Surse Regenerabile de
Energie (SRE) prin:

o Implementarea de proiecte de producere a energici electrice din SRE in
amplasamentele proprii;

o Contractarea unui serviciu de furnizare a energici clectrice de tip 100%
regenerabil, atunci ¢and implementarea de proiccte de producere a energiei
clectrice din SRE nu este posibild datoritd unor limitdri tehnologice, de

amplasament etc.;
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- Cresterca performantei energetice la nivelul retelelor electrice de transport $i

i e A

"~ distributic ce poate fi realizatd prin:

o inlocuirea elementelor de retea cu un grad ridicat de uzuri fizica si morala
cu echipamente noi, performante din punct de vedere energetic,
dimensionate corect raportat la sarcinile maxime actuale — masuri luate de
OTS/ OD.

o Aplatizarea Graficului de Sarcina — masuri luate de utilizatorii finali si de
oD.

o Optimizarea, in timp real, a functiondrii retelei clectrice de distributie (prin
cchilibrareca corectd a fazelor, corectarea factorului de putere i

reconfigurarea optima) — mdsuri luafe de utilizatorii finali §i de OD.

— Cresterea performantei energetice la nivelul contururilor ecnergetice apartinand

utilizatorilor finali prin cuantificarea $i minimizarea impactului funcliondrii regelelor
clectrice de distributie inteme in regimuri distorsionate de curent clectric —
Minimizarea THDI la nivelul elementelor de refca aflate in proprietatca utilizatorilor
finali.

Implementarea de Actiuni de imbundtitire a Indicatorilor de Calitate Tehnica a
Energiei Electrice (AIICTEE) — masuri luate de utilizatorii finali §i de OD.

La nivel national, sc¢ remarcda faptul ca unele dintre principalele deficiente in

elaborarea programului propriu al unui consumator industrial ce ar trebui eliminate in cat mai

scurt timp sunt [12]:

“Insuficienta fundamentare a programului, corelat cu situatia existentd si de

perspectivd a consumului de energie;

Includerea in program a unor masuri nerelevante de cconomie de energie in raport cu

marimea si structura consumului de energie;

Lipsa de informatii asupra nivelului de performantd encrgetica in ramura cconomica
din care face parte consumatorul;
Lipsa unor date relevante de benchmarking [ ... |;

Slaba stiucturare a datclor raportate.”
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Legislatia romana in vigoarc nu incurajeaza / reglementeazi insa implementarca de
astfel de Sisteme in niciunul din documentele / normativele / ordinele ce stau la baza politicii

privind eficienta energetica.

Obiectivele ambitioase in materie de mediu ale pactului nu vor putea fi realizate prin
eforturile izolate ale Europei. Drept urmare au fost instituite mai multe mecanisme de

finantare pentru decarbonarea sectorului cnergetic pentru a sprijini obicctivele stabilite:

|. Facilitatca de Redresare §i Rezilientd, un cadru care va pune la dispozitie 672,5
miliarde EUR in imprumuturi §i subventii pentru a sprijini reformele si investitiile
in tirile membre. 37% din cheltuieli vor fi directionate citre investifii si
reforme climatice.

Mecanismul de Tranzitie Justd, factorul cheie al Pactul Verde European,
mobilizand 150 de miliarde EUR pentru wrmatorii 8 ani (2021-2027) printr-un

fond comun (Fondul de Tranzitic Justd), un sistem de tranzitie (schema InvestEU

o

_Just Transition” cu 30 miliarde EUR sub forma de inveslitii) si un sistem de
imprumuturi pentru sectorul public al Bancii Europene de Investitii (sustinut cu
1.5 miliarde EUR din bugetul UE, mobilizind pand la 30 miliarde EUR investitii).

3. Fondul pentru Modernizare sc adrescazd proiectelor de cficienta cnergeticd.
Companiile private, entitatile publice i alte tipuri de organizatii pol atrage intre
70% si 100% finan{ari nerambursabile pentru investitii in modernizarea sectorului
energetic si a sistemelor energetice mai largi incepand cu 2021.

4. Fondul pentru Inovare (10 miliarde EUR) se concentreazd pe investitii in
tehnologii extrem de inovatoare care pot aduce reduceri semnificative ale
emisiilor. Companiile, cntitatile publice §i organizatiile internationale au
posibilitatea de a obtine pani la 60% din costurile legate de inovalie pentru astfcl

de proiecte.

1.2.  Digitalizarea Companiilor de Apa.

in contextul geo-politic §i de piatd actual in care trilema cnergeticd — securitate
energeticd, accesibilitate energeticd, sustenabilitate — devine o problematicd esentiald la nivel
mondial si european, cste esential ca utilizatorii finali de encrgie sd poata identifica, cuantifica

din punct de vedere tehnic si financiar si sustine implementarea de Actiuni de Imbundtatire a
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Prin implementarea unui Sistem Avansat de Management Energetic (SAME),
utilizatorii finali pot identifica, in timp real, potentiale masuri de crestere a performantelor
energetice, deficiente privind performanta indicatorilor de calitate tehnicd a energiei electrice
si pot evalua potentialul tehnic, energetic §i financiar de implementare de proiccte de generare
distribuitd a energiei electrice.

Monitorizarea in timp real permite utilizatorului identificarea si aplicarea rapida de
masuri de naturd organizatoricd i fara costuri investitionale semnificative, in timp ce analiza
pe termen mediu-lung permite acestuia identificarea de actiuni de imbundtatirc a
performantelor energetice de tip investitional — pe care acesla le poate evalua corect §i precis
din punct de vedere al performaniclor financiare generatc, avand o buni intelegere asupra
evolutici performantelor energetice globale.

Tehnologiile digitale devin esentiale pentru guvernanta si gestionarea apei [14]
insd impactul si implicatiile lor asupra dezvoltdrii sunt insuficient cercetate. Inovatiile digitale
in domeniul apei sunt recente §i au un impact semnificativ In prezent, valoarea fiind
acumulatd mai degrabd la nivelul operational decat la cel strategic al serviciului public.

Tehnologiile digitale oferd posibilitdli de schimbare a puterii i de luptd la nivel intern
si extern, precum §i uncle schimbiri in structurile i responsabilitatile de gestionare a apei.

Sectorul apei are nevoic din ce in ce mai mult de inovare, iar o componentd importanta

a acestei inovatii a fost reprezentatd de inovatiile digitale in domeniul apei (DWI) [15].

Noile tehnologii, idei §i abordéri pentru digitalizarca i "inteligenta” sistemelor de apa
sunt imbritisate la scard larga, alaturi de utilizarca analizei datelor pentru a imbunatagi
performantele operationale ale sectorului [16].

Printre impacturile specifice invocate pentru DWI se numird o mai bund fumizare a
serviciilor §i o reconfigurare a relafiilor dintre utilizatorii de apd, fumizori §i infrastructuri
[17].

Industria apei s¢ confruntd cu factori de schimbare in ceea ce priveste gestionarea

durabild a apelor urbane.
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Factorii extemi, inclusiv impactul schimbarilor climatice, al secetel, al cresteril
populatici §i al consolidarii in centrele urbane [18]-[20], au contribuit la necesitatea
fumizorilor de servicii de apa de a adopta abordari mai durabile in gestionarea apelor urbane,
pe misurd ce epoca apei icftine dispare [21]-[24]).

Acoperirea costurilor, monitorizarea apei nefacturate si satisfacerea cererilor clientilor
pentru echitate in facturare in fata cregterii preurilor la apd sunt citeva dintre provocirile
principale [25], (26].

in timp ce sustenabilitatca financiara raméne criticd, provocarca carc insotegte
realizarea unci sustcnabilitati a gestiondrii durabile a apei in mediul urban (SUWM) a devenit,

de asemenea, un obiectiv al planificrii strategice pentru companiile de apa.

Multi furnizori de servicii de apa au evoluat treptat de la furnizarea traditionald a apei
orientatd spre furnizare, ca furnizori de api, ciuc a imbréatisa o varictate de strategii de
gestionare a cererii in vederca 0 gestionare mai durabild a apei in mediul urban [27], inclusiv
utilizarea de sisteme distribuite si descentralizate [28].

Printre masurile carc au fost implementate pentru gestionarea cererii de apd se numara
contorizarea apei, contabilizarca apcei si controlul pierderilor, tarifarea si educatia. Cu
toate acestea, succesul acestor strategii este in mod critic dependent de existenta dc date
exacle, adecvate si fiubile care pot fi interpretate in mod semnificativ si cficient din punct de
vedere al costurilor pentru a ajuta utilitatile si imbunitateasca serviciile pentru clienti, sa

reduci pierderile de apa si sa gestioneze cererca (demand-response) (29]-[30].

Contorizarea inteligenti a apei (IM) ofera potentialul de a transforma

managementul retelclor de apa.

[M permite determinarea, in timp real sau aproape in timp real, a consumului de apd i

oferd posibilitatea de a citi consumul atat la nivel local, cat §i de la distanta.

[nteresul timpuriu pentru masurarca apei poate fi observat in scrierile din secolul I
despre aprovizionarea cu apd in Roma, scrisc de comisarul pentru api, Sextus Julius
Frontinus. Textele sale includeau detalii despre sursele, lungimea si functia fiecarui apeduct
din oras, dar se luptau cu problema critica a masurdrii debitului de apd [31]. Contributiile

importante ale inginerilor din Europa de Vest si din SUA, incepand cu secolul al XVIli-Jea si
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pand in prezent, au ajutat la dezvoltdri progresive in masurarca debitului de apa, permitand

' -Mstiipﬁgci si tchnologici pentru alimentarca, distributia §1 masurarea apei si ajungd la stadiul

actual [32].

Companiile de utilitati au devenit intercsate de gestionarea cererii §i de utilizarca
cficientd a apei in Incercarea de a intdrzia investitiile de capital costisitoare pentru optiunile de
aprovizionare [33]-[34], La fel ca in industria energiei electrice, unde "planificarea celui mai
mic cost" si “"planificarca integratd a resurselor” au fost dezvoltate pentru a compara
conservarea energiei cu cresterca ofertei, la fel §i aceste principii au aparut ca prioritati §i sunt

acum aplicate pe scard largd in sectorul apei.

Dezvoltarile in tchnologia de contorizare inteligenta a apei au evoluat in mare masura
din sectorul energetic, unde contoarele inteligente de electricitate §i gaz §i infrastructura de

comunicatii au fost deja introduse pe scard mai larga.

Recunoscind valoarea contorizarii conventionale §i tentate de oportunitatile oferite de
noua tehnologie (de exemplu, reducerea costurilor cu forta de munca pentru citirea
contoarclor), companiile de utilitati s orienteaza progresiv citre contorizarca inteligentd ca o
modalitate potentiala de a asigura aprovizionarea cu apd, de a minimiza risipa §i de a controla
costurile, pe langd transformarea relatiei dintre client §i companie. in acest context, un
sortiment de tehnologii de contorizare inteligentd a au apdrut pentru a se adapta la o gama
diversd de aplicagii (de exemplu, gospodarii, scoli, industrie, municipale) si la diferite

constrangeri geografice, tehnice §i de resurse.

Contorizarea inteligenti este, de fapt, un ansamblu de componente si proceduri
configurate pentru monitorizarea si evaluarea continuid a utilizdrii apei in vederea

informirii procese[or de plamﬁcare strategici.

Mai simplu spus, IM este un sistem de feedback al mformamlor un instrument care
ajuta la luarea deciziilor. Acest sistem este legat de patru procese-cheie (aga cum sunt descrisc
in Tabelul 1.2):

. masurarea;
II. transferul de date;

[II.  procesarea gi analiza;
IV. feedback-ul datelor privind utilizarea apei.
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intre aceste procese se afla, de asemenea, stocarca datelor. Mijloacele prin care s€

desfasoara aceste procese sunt descrise cel mai bine in termeni de:

— mod (mijloace de masurare sau de livrare);
— rezolutic (granularitate sau densitate a datelor);

—  frecventa (regularitate a datelor).
Rezolutia datelor este, de obicei, o functic a modului, iar relatia dintre mod §i

frecventd este, in general, una de interdependenta. Impreund, aceste elemente oferd un cadru
de evaluare a oportunitatilor oferite de IM printr-o mai buni intclegere a modului si a
momentului in care este utilizata apa.

Aceastd conceptualizare ilumincaza rolul "lantului d¢ aprovizionare cu informatii” al
IM si diferitele tehnologii §i pértile interesate carc opereazd in cadrul acestui sistem (serviciul
public, terti, autoritafile de reglementare, companiile de tclecomunicatii, firmele de gestionare
a datelor si clientul) [35].

Obicctivele implementirii 1M pot fi articulatc mai clar, iar relevanta lor pentru
obtincrea unui management sustenabil al retelelor de apd (SUWM) sau pentru viabilitatea

financiard poate fi observatd in Tabelul 1.1,

Tabelul 1.1 - Obicctivele dezvoltirii unui proiect de digitalizare a companiilor de apd

Operabilitate
Financiara

|
Obiectiv i SUWM

Analizi Cost-Beneficiu (testare IM)

imbunatafirea analizei utilizarii finale si a performantelor utilizarii finale DA DA

fibunatafirea etapei de feedback sifsau a calitdtii serviciului i stimularea
S : DA DA
schimbirilor comportamentale

Implementarea unei reforme tarifare pentru gestionarea varfurilor de DA DA
sarcind (§i a rspunsului componamcntal asociat)

imbunatatirea performantei retelei (scurgeri, pierderi, presiune, api DA DA
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nefacturata etc.)

Permiterea accesului remote
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Tabelul 1.2 — Procesele unui sistem inteligent de masurare

Procesarc/Analizi Feedback

| Transfer
Mijloacele  prin  care
datele sunt transferate de
la contoare la companic,
la clienti §i inapoi.

Parametru Masurare

Combinatii de contoarc de
apa si de tchnologic de

inregistrare a datelor
utilizate pentru a capta b j 2 Metoda prin care datele sunt
P P@ | Datele sunt transferate de | Mijloace prin care 0 companic de S P S
furnizate  clientilor  pentru

informatii despre consumul RRaaes S
registratorul de date | utilitati/un  ter]  Sto heazd (de | . :
la inregistratorul de date utilitati/u | c ( interpretare, de cxemplu prin

de apa. ; :
rin banda largd, cablu | exemplu, servere de date) §i :
Mod Contorizarca inteligentd ga“ wirciess (dckcxcmplu. manipuleazd (de exemplu, i !n):lse?i:a&gm\:::l:a :oﬁ?:ffc c::':lal:lu
) 3 & prin radio, GSM, CDMA pachet software de analiza) datcle Sictoane intc{iggnlc P

rezidenfiala utilizeazd, de
obicei, contoare  care
genereazi  un  semnal de
impuls dup@ un interval de
timp stabilit pentru un
anumil volum ce trece prin
contor,

ete.). privind utilizarca apei.

Poate/nu  poate rezulta ©

"0 icatii pentru aceesul tertilor. : X
Poate fi complet la | Implicaiu pentiu accesul tergilo <chimbare a comportamentului.

distanta sau poate
necesita o colectare la
distanta  apropiatd  (de

exempluy, descarcarca
— "drive-by’). | =
Cat de des sunt trimise
; sau colectate datele de
{ Intervalele de timp | citre serviciul i
: o E 3 |
i specificate la care cons /parte eI, 5 s . X 2
i IS e nsumul | public/partca  enid d Frecvenia cu care cste folositd apa | Frecventa cu care informafiile |
i de apd este inregistrat de exemplu,  zilnic, la s : 26 & !
! : A 2 R 2t este utilizatd pentru a actualiza privind consumul de apa sunt |
.| contor gl datele inregistrote | jumdtate de ord, "in inp Loy o =28 g g : {
Freeventa 3 operatiunile de utilitate publica | comunicate clientului  (de
de contor sunt colectate de | real”. : 3 ; !
5 % (de exemplu, pentru gestionarca exemplu, trimestrial, lunar, |
sisiemul-de _Toeegistars 8 resiunii) zilnic, in timp real efc.) :
datclor, de  cxemplu, | Va vana in functic de 5 : S P i !
intervale de 15 minute. tpul de contor, dc
exemplu, impulsun sau
interval.
Nivelul de  detalierc a
: e informatiilor furnizat
Granularitatea debitului de " : “, 4 p AR
apd detectat de un contor de cHentuiLy, - cul ot uuhz.area
g 3 . : pe unitate de timp si/sau
apa (de exc 5). 2 4 pzidus LR
pé (de exemplu, L/impuls) ﬁ:é?:::m rcmdu:::“ﬁn: defalcarca utilizarii finale.
Determinatd  d C i ta, i ¢ agregate  sau RE : <
ermin t le s o'psxl, ncthlmba a desi Date.l pot fi agregate s Comparatiile i A
capacitatile i setarile | calitatea  datelor (de | manipulate pentru 2 analiza comaarative. pot -contribui. Ja
Rezolutic | contorului de apa. exemplu, tendingele (de excmply, evaluarea lizib’i)litale & il?‘elc ata
completa/partiala) poate scurgerilor/pierderilor; analiza =
Rezolutia datelor | avea de suferit din cauza utilizarii finale). Confinutul i incadrarea ar
inregistrate de sistemul de intreruperilor in procesul trebios 58 scsbazeze pe teoria
inregistrare, de exemplu, de transmisie. g i x
L/15 min (adicd frecv":)n;a sch.tmbﬁru “comp'OTtamentu.lm,
de masurare, dc mai sus) pe informatiile privind publicnl
: ¥ tintd si sa fic adaptate la modul |
- {
b in cauzd. |
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2.1.  Scurta prezentare a COMPANIEI DE APA TARNAVEI MARI S.A.

O cerinti majora a Strategiei Guvernului Romén de Regionalizare pentru accesarea
fondurilor structurale UE a fost stabilirea operatorului regional in judetul Sibiu. Aceasta strategie de
regionalizare a fost dezvoltata in anii 2003-2004 si a fost promovata prin proiecte SAMTID
(Dezvoltarea Infrastructurii Oragelor Mici §i Mijlocii) §i prin proiecte ulterioare ISPA si POS

MEDIU.

ADI "APA TARNAVEI MARI" a infiintat S.C. ,APA TARNAVEI MARI” S.A. ca operator
regional (OR). in acest scop, APA TARNAVEI MARI SA a primit asistentd tehnicd ce a inclus
dezvoltare institutionald, management operational §i financiar. Cu acesle programe de asisten{d
tehnica au fost asociate, de asemenca, 0 serie de investifii in infrastructurd care momentan sunt

finalizate. Aceste investi{ii acopera Municipiul Mediag $i oragele Dumbraveni §i Agnita.

Compania este o persoand juridica roména, constituitd sub forma unei societati comerciale
pe actiuni in conformitate cu legislatia romana aplicabild i cu dispozitiile Actului Constitutiv.
Societatea este inregistratd la Registrul Comerfului sub nr. 132/1846/07.12.2006, avind ca activitale

principala "captarea, tratarea si distributia apei", cod CAEN - 3600.

Actul Constitutiv al societdtii a fost inregistrat la data de 20.1 1.2006 si societatea opereazi

sisteme de apa si apa uzata in regiunca Medias, Agnita, Dumbréveni, Judetul Sibiu, fiind constituit

prin:

. HCL Medias nr.146/28.08.2006

. HCJ Sibiu nr.83/31.08.2006

. HCL Agnita nr. 83/30.08.2006

. HCL Copsa Mica nr. 57/28.08.2006

. HCL Dumbraveni nr. 64/04.09.2006

Astfel, membrii fondatori ai op_cralorului regional S.C. HAPA TARNAVEI MARI” S.A.
sunt:
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. Consiliul Local al Municipiului Medias;
. Consiliul Local al Orasului Dumbrédveni;
. Consiliul Local al Orasului Agnita;

. Consiliul Local al Orasului Copsa Mica;
. Consiliul Judetean Sibiu.

S.C. ,APA TARNAVEI MARI” S.A. isi desfasoard activitatea in conformitate cu statutul
sku i cu prevederile legale in vigoare, in scopul realizirii obiectului sau de activitate sia
indeplinirii atributitlor stabilite in sarcina sa. Obiectul de activitate al OR este operarea serviciilor de
alimentare cu apd si de canalizare a cirui gestiune i-a fosl delegata conform Contractului de
Delegare, in aria delegarii, respectiv in aria de competentd teritoriald a Asociatici Apa Tdarnavei

Mari.

Operatorul Regional (OR) este constituit i functioneazi in conformitate cu prevederile Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare, sub

forma unei societd{i comerciale cu capital social integral al unor unitati administrativ-teritoriale

membre ale Asociatiei Apa Tamavei Mari.

Principalii actionari ai Operatorului Regional sunt:

1. Municipiul Mediag, reprezentat prin Consiliul Local Medias (78,18% din capitalul
social);
2 Orasul Dumbraveni, reprezentat prin Consiliul Local Dumbréveni (8,32%)

3: Orasul Agnita, reprezentat prin Consiliul Local Agnita (7,15%);
4. Judelul Sibiu, reprezentat prin Consiliul Judetean Sibiu (5,84%)
s Orasul Copsa Micd, reprezentat prin Consiliul Local Copsa Mica (0,5%)

Societatea isi desfagoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat,

prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apd si canalizare. Astfel, criteriul de

exclusivitate este indeplinit.
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activitate, cit §i activitatea principalad ale OR sunt ,Captarea, tratarea si distributia apei” (Cod
CAEN 4100, revizuit 3600), insdé OR este autorizat si desfagoare §i activitdti de colectarea §i
tratarea apelor uzate (cod CAEN 9001 revizuit 3700), precum §i alte categorii de activitd{i in

Jegaturd strictd cu cele descrise anterior.

OR exercitd, de asemenea, activitatile secundare mentionate in Actul constitutiv si in actele
sale aditionale, precum si orice activitd{i industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau
imobiliare, care au legiturd directd sau indirectd cu obiectul principal de activitate sau care pot

facilita realizarca acestuia, precum §i participarea la entitati avand acelasi obiect de activitate.

Conform Articolului 6 din Actul Constitutiv, actionariatul privat al OR este exclus in mod
expres. OR nu are actionari privali, §i niciunul dintre actionarii OR nu are proprietari privati. Astfel,
criteriul proprietatii publice este indeplinit.

Autoritatile locale individuale sunt actionarii companiei regionale de operare - S.C. Apa
Tarnavei Mari S.A., precum §i membri ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard (ADI) - APA
TARNAVEI MARI, cireia i-a fost delegatd exercitarea drepturilor de actionar. Cerintele legale si
prevederile legate de control sunt definite in contractul de delegare al ADI si in Actul constitutiv al
OR.

in mod corespunzitor, ADI, ca reprezentant al administratiilor locale, face parte in
contractul de delegare de servicii cu operatorul licentiat 5.C. Apa Tarnavei Mari S.A., cu capacitate

de functionare intr-o manierd durabila.
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22. Descrierea tehnico-energetica a situatiei existente pentru zona propusa pentru digitalizare
Se doreste ca implementarea obiectivului de investitii sa se facd la nivelul a 20 de

microsisteme, dupa cum urmneaza a se prezenta in Tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 - Listd Microsisteme vizate de proiect

1 Meding | Medias
2 | Agmia | Apuita
3 | Dumbriveni “Dumbraveni
4 Darlos - Darlos
Z Seica Mare Seg:abr:l:re
7 Alma Alma
g Agnita C;l;?
10 Bazia Bazna
R i Boian
125 Mediag Ighisu Nou
13 Chirpir Vard
14 ke Veseud
15 Marpod
16 Marpad Timbav
17 Nocrich Nocrich
18 Hosman
19 Barghis Barghis
20 Blajel Blajel

in ceea ce priveste contorizarca fluxurilor de apa, in prezent, la nivelul celor doudzeci de

microsisteme de apé sunt in curs de instalare un numar de 13.740 buc de contoare cu telecitire (
instalarea acestora se realizeaza prin contractul de finantare nr. 32 1/15.07.2020, Cod SMIS137169 -

“Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa i apa uzatd in regiunile Medias, Agnita §i
Dumbriveni, judetul Sibiu, finantate prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 — 2020 —

Axa Prioritard 3 “Dezvoltarea infrastructwrii de mediu in conditii de management eficient al

resurselor”, Obiectivul specific 3.2 — nCresterea nivelului de colectare si epurare d apelor uzate

urbane, precum si @ gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”), $i 5.186 de

contoare mecanice, conventionale, dupd cum urmeaza a fi prezentat in
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Tabelul 2.2 — Situatie contorizare existentd

oy

5
7 Alma | Alma : 288
ST S Coves - 187
9 figily Ruja : 275
10 s Bazna - 496
11 e : 389
7 Medins | TghisuNou. : 298
13 Cln'r = Nard: - 134
14 MIRSE - T Vgseld - 67
15 % Marpod > 320
16| MY ™ ifimbav Z 122
17 o : 371
18 N°“"°h ; g 264

Pentru a putea avea 0 mai buna intelegere privind performan

furnizare a apei in cele doudzeci

£ .Ba.. ‘..
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tele serviciului de distributic /

de microsisteme vizate de proiect, in Tabelul 2.3 se va prezenta



situatia, la nivelul anului 2021, privind volumele de apa pr

dintre acestea.

Se poate observa ci la nivel

de aproximativ 41,7

Api, conform celui mai recent bilant al apei (2021),

37,29% din care pierderile datorat

Tabelul 2.3 — Performantele microsistemelor individuale

oduse si real facturate, pentru fiecare

6%/an din totalul apei produse, pentru anul de referinta 2021.

ul celor doudzeci de microsisteme pierderile totald au o pondere

De asemenca, dupd cum se poate observa in Tabelul 2.4, la nivelul intregii Companii de

pierderile totale s-au ridicat la o valoare de

e erorilor de mésurare §i prelucrare au avut 0 pondere de 1,52%.
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1 Mediag Medias 2.960.128 1.815.355 1.144.773 38,67%
2 Agnita Agnita 570.000 261.412 308.588 54,14%
k) Dumbriveni Dumbriveni 295.088 131.658 163.430 55,38%
4 Dirlos Darlos 43.174 40.094 3.080 7,13%
2 Seica Mare Seica Mare 141.478 70.539 70.939 50,14%
Boarta
7 Alma Alma 31.560 27.267 4.293 13.60%
8 Aghita Coves 33.567 21.081 12.486 37,20%
9 Ruja 30.381 20.690 9.691 31,90%
___l(_)__ N Rk Bazna 60.171 49.629 10.542 17.52%
T Boian 33813 26.460 7.353 21,75% 2
12 Medias Ighisu Nou 38.788 18.696 20.092 51.80% 3
13 Chirpér Vird 17.780 7.220 10.560 59,39%
14 Veseud 7.379 4.021 3.358 45,51%
—ip | Muwod e
— - 191.073 95.076 95.997 50,24%
17 Nocrich Nocrich
18 Hosman
19 Barghis Barghis 39.399 17.567 21.832 55.41%
20 Blajel Blijel 25473 25.284 189 0,74%
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Tabelul 2.4 — Rezumat Bilant Apa 2021

An

{m3
202

(%]

Pentru a putea evalua impactul generat de pierderile de apa inregistrate asupra
perfonnan;elor energetice ale Beneficnarulul. in Tabelul 2.5 se va prezenta s:tua;m lunard privind
productia de apa, corelatd cu necesarul total de enetgle electrlca 1a nivelul Compamel de Apa. in
baza a'céétor val'dfi; a f\ost‘de‘termmat consumul spec:ﬁc de energle electrica. raportat la productla de
api, la nivelul Companiei de Api, pentru anul 2021 — 0,561 KWh/m’.

Tabelul 2.5 — Determinare consum specific de energie electricd — 2021

[anuarie asa647 | 24791200 | 70,545
Februarie 400.004 227.911,00 0,570
Martie ‘ 439.663 253.687,00 0,577
Aprilie 430905 233.257,00 0,541
Mai 462.496 237.648,00 0,514
[unie - 454.129 284.542,00 0,627
lulie 530.430 286.442,00 0,540
August 487.211 266.364,00 0,547
Septembrie 425.444 233.403,00 | 0,549
Octombrie 414.838 232.628,00 0,561
Noiembrie 396.163 227.649,00 0,575
Decembrie 447.856 265.081,00 0,592
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Pierderile de apad la nivelul fiecdrui microsistem analizat vor genera asadar pierderi
suplimentare de energie electrica (consum evitabil) si, implicit, un impact de mediu suplimentar,
determinate i prezentate sub forma sintetizata in Tabelul 2.6.

Pierderile totale se ridicd la o valoare de 1.887.203 m*/an (37.29% din volumul de apa
intrat in microsistemele vizate). Aceste pierderi de apé au asociate un consum anual de energie de
aproximativ 1.058,20 MWh/an. Amprenta de mediu asociatd se ridica astfel la o valoare de 349.21
tone CO; cchivalent/an (considerand un factor de conversie de 0,33 tone CO; echivalent per MWh
electrica).

Tabelul 2.6 — Consum energetic §i impact de mediu asociate pierderilor de apa

T TMedRe L Me dias s B GALOU. T
2  Agnita |  Agnifa 173,03, = iief 57,10
3 Dumbriiveni | Dumbriveni 01,64 T 30,24
4 Darlos Darlos 1,73 0,57
2 Seica Mare Sech:al:t/I:re 39,78 13,13
7 Alma Alma 2,41 0,79
8 ) Coves 7,00 2,31
9 Hend Ruja 5,43 1,79
10 Bizii Bazna 5,91 1,95
11 Boian 4,12 1,36
12 Medias Ighisu Nou 11,27 3,72
13 Chirpér Viard 5,92 1,95
14 Veseud : 1,88 0,62
15 Marpod
16 Marpod Ilimql:av

- 53,83 17,76
17 Nocach: | Nocrich
18 Hosman
19 Barghis Béarghis 12,24 4,04
20 Blijel Blijel 0,11 0,03
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cititori de contoare, cu un cost salarial asociat de 568.048 RON/an, deci o valoare medie de

35.503,00 RON/an/persoana.

3. PROPUNEREA UNUI SISTEM AVANSAT DE CONTORIZARE
3.1. Identificarea deficientelor §i justificarca obiectivului de investifii

Principalele deficiente identificate in urma analizei situatiei existente constau in:

— Modul de citire: Lipsa simultaneitatii citirii contoarelor genereaza pierderi de facturare
prin agregarea deficitard a datelor de consum din diferitele puncte de contorizare din
lungﬁl retelei de distributie a apei;

— Clasa de precizie a contoarelor existente: neconcordanta claselor de precizie a
contoarelor existente (tehnologii de diferite vechimi) conduce la cresterea erorii de
contorizare agregata,

— TFrecventa de citire: nu permite identificarca, in timp util, a eventualelor avarii in zona
retelei de transport-distributie, in sensul de creare a unui potential de interventie rapid,
care si conduch la minimizarea picrderilor de apd;

—  Costurile ridicate cu verificérile §i reparatiile contoarelor existente: verificari frecventd,
cu costuri semnificative;

_ Costurile ridicate cu personalul necesar pentru citirea contoarelor.

~ Capacitatea Responsabilului de Contorizare de a analiza §i interpieta volumul de date
rezultat in timp scurt (pana la validarea in facturare a cantitdtilor);

— Eventualele alarme (consum fraudulos, lipsa comunicatie, pierdere de apa, baterie
descircata, etc) sunt vizibile doar la citirea lunard;

— Deplasarea in teren §i timpul foarte mare de citire (3-5 zile);

— Bilant lunar al apei eronat datorita perioadei de citire;

—  Volum mare de lucrdri pentru inlaturarea alarmelor pénd la urmatoarea citire.
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— Lipsa consumuri in caz de lipsd comunicatie sau citire dublatd pentru verificare
(manual, prin deplasare si verificare individuala a fiecarui contor/modul, cu timpi
mari de remediere), pentru contoarcle cu telecitire.

- Durata tehnica de viatd (7 ani) expirata sau in curs de expirare a parcului de contoare
(péna la data finalizarii implementarii proiectului).

Descrierea tehnici si functionald a sistemului de monitorizare propus
in vederea cresterii gradului de digitalizare a Companiei de Apa TRANAVEI MARI S.A.

se propune inlocuirea / instalarca:

Unui numir de 50 de concentratoare de date pentru integrarea contoarelor cu telecitire
exislente, prezentate in Tabelul 2.2;

Unui numir de 6.115 contoare inteligente cu Dn 15 — pentru cele gaptesprezece
microsisteme care in prezent nu au capabilitate de integrare intr-o solutie globala, integrata
de analiza a consumurilor de apa;

Unui numar de 102 contoare inteligente cu Dn 25 ~ pentru cele saptesprezece
microsisteme care in prezent nu au capabilitate de inlegrare intr-o solutic globala, integrata
de analiza a consumurilor de apa;

Unui numir de 5 console dedicale pentiu permiterea citirii de la distantd a contoarelor
inteligente, in sistem dive-by / walk-by;

Platforma de colectare a datelor de la contoare — aici ajung datele de la contoare, unde
sunt prelucrate, analizate si puse la dispozitia celorlalte sisteme digitale din cadrul
Companici de apa (soft de facturare, sistem MDM - Meter Data Management, platforma
software de analiza avansata a consumurilor si alarmelor, portal client etc)

Platformi Software MDM (Meter data Management) — pentru agregarea si prelucrarea
datelor masurate (cu capacitate de integrare atat a noilor contoare cit §i a contoarelor
existente);

A doui Servere - pentru instalarea platformei MDM si integrarea platformei GIS

Beneficiile preconizate a s¢ obtine prin realizarea acestel investitii sunt.

% Reducerea costurilor §i eficientizarea activititii-de citirea contoarelor;
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costurile cu refacturarea;

» Imbunatitirea sigurantei angajatilor si a clientilor prin reducerea numarului de personal
deplasat pentru efectuarea citirilor si oferirea de metode de citire mai sigure;

» Reducerea erorile de facturare §ia litigiilor generate de acestea;

» Crearea unui program flexibil de citire, care elimind intérzierile in facturare;

» Cresterea fluxul de numerar, prin faptul ca facturile sunt emise la timp iar citirile §i
facturdrile trimestriale sau bilunare pot fi convertite in facturare lunard;

% Reducerea numarului de reclamatii si litigii §i cregterea satisfactiei clientilor

$ Monitorizarea §i investigarea imediata a tentativelor de frauda si a furturilor;

» Obtinerea de la contoare a unui set complet de date, cu 0 frecventa a citirilor care sd permita
ulterior 0 analiza avansata 4 consumurilor, bilanturi zilnice pe diferite zone/sectoare €1C.

Prin implementarea unui sistem de contorizare cu colectarea datelor intr-o refea fixa se
obtine un set complet de date dc consum si de stare ce creeazd de asemenca premisele utilizarii de
sisteme avansate de anali.zé a eficientei operationale.

Compania dc apa poate stocé citirilé contorului provenite din sistemul automat de colectare a
datclor intr-o platformé de gestionare a datelor contorului (MDM - Meter Data Management) care
faciliteaza analiza ulterioard a felului in care este transportatd, distribuita §i consumatda apa.
Compania de apd poate folosi aceste date pentru a optimiza livrarea de apa catre consumatori §i
pentru a imbunatiti eficienta operationala prin analizarea modelelor de consum dinamice.

Sistemele de colectare automatd a datelor de la contoare sunt un instrument cheie pentru
reducerea componentei aparente sau ,comerciale” a consumurilor de apa care nu aduc venituri
(NRW ~ Non Revenue Water). Pierderile aparente descriu apa care este produsa de Compania de
Api si folositd de un client, dar care nu cste masurata sau platita.

Arhitectura gencrald a unei solutii de digitalizare a colectirii datelor de la contoare este

prezentatd in figura de mai jos:
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3.2.1. Contor de apd rece cu Dn 15

Se propune instalarea unui numir de 6.115 de contoare Dn 15, dupd cum urmeaza a fi

prezentat in Tabelul 3.1.

Tabelul 3.1 ~ Alocare contoare inteligente Dnl5

4 Darlos Darlos 539

5 I Seica Mare 1.179

6 JeicaMare Boarta 161

7 Alma Alma 201

8 ; Coves 95

9 Agnita Ruja 5

10 Hizhe Bazna 588

11 Boian 451

12 Mediag Ighisu Nou 346

13 : Vird 149

14 Chirpdr Veseud 66 e
15 Marpod 318 Wiy
16 Marpod Tlimbav 121

17 p Nocrich 377

18 Nocrich Hosman 220

19 Barghis Barghis 307

20 Blajel Blajel 670
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I —— ___Contoarele yor fi_cu turbind.de.4ip.monojet.-proicctate. _pentry-a-masura-apa-1ece-potabild s
asigurdnd o masurare precisa pentru o gami extinsa de debite.
intrucét contoarele vor fi utilizate pentru masurarea consumurilor in vederea facturdrii,
acestea trebuie sa satisfacd cerintele NML 003-5 i ale HG 711/2015, privind stabilirea conditiilor
pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare.
Contoarele vor avea ca principiu de functionare masurarea apei cu ajutorul unei turbine
(contoare de vitezd), in tehnologie monojet. Contoarele nu vor avea dispozitive de reglaj extem
- Presiune nominalé : Pn 16 bar
- Clasa de temperaturd (conf. SR EN ISO 4064): T50
- Condiii climatice: -10 °C..70 °C (conform Anexei 1 a HG 711/2015 — Cerinte
esentiale)
. Pierderea de presiune la debitul de suprasarcind : < | bar
- Contoarele se vor livra echipate cu module de comunicatie, pentru citirea de la
distanta a datclor de la contor.
- Contoarele nu vor necesita elemente de linistire in amonte i aval
. Contoarele nu vor include dispozitive de reglaj extern
. Contoarele vor fi livrate cu set de racorduri (pentru tipodimensiunile cu filet)
. Contoarele vor fi insensibile la actiunca campurilor magnetice exterioare
. Contoarele vor avea totalizator cu tamburi pentru metru cub §i submultipli de metru
cub, cu grad de protectie IP68, pentru a i adecvate utilizarii in cdmine inundate sau
cu potential de inundare
- Pozitia de montare si functionare : orizontald (H), cu totalizatorul in sus
. Contoarele vor avea inscriptionate informatiile conform aprobarii de model M.LD.
- Contoarele vor dispune de protectie impotriva fraudarii, prin sigilare.
Modulele de comunicatie ce eclipeaza contoarele de apa trebuie ofere posibilitatea colectarii
datelor (indexurile contoarelor si alarmele) atit intr-o retea fixa utilizind protocolul de comunicafie

din domeniul IoT (Intemet of Things), cum ar fi LoRa, NarrowBand IoT, Sigfox, LTE-M, cat si

printr-un sistem walk-by/drive-by (protocol wireless M-Bus sau echivalent).
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Prin sistemul walk-by/drive-by se asigura preluarea indexului de consum atunci cand
colectarea datelor de la contoarele echipate cu module radio cu protocol de comunicatic loT intr-0
retea fixd nu se poate face din diverse motive si estc nccesard deplasarea §i prezenia fizicd a
salariatilor Autoritdtii Contractante cu atributii in acest sens pentru colectarea datelor de la contoare
in vederea facturdrii consumurilor.

Pentru asigurarea flexibilitatii in eventualitatea alegerii ulterioare a unei alte metode de
colectare a datelor, modulele de comunicatie ofertate trebuie sa aiba integrate cel doud protocoale de
comunicatie in retea fixd de tip 1oT - Internet Of Things (de cx. Sigfox, NBIoT, LTE-M sau
similar).

Modulul de comunicatie trebuie sa fie capsulat ermetic (IP68), pentru a putea functiona in
conditiile din caminele de brangament, care sunt de multe ori inundate.

Modulul de comunicatie trebuie si asigure pe langd posibilitatea colectarii datelor
(indexurile contoarelor si alarmele) intr-o refea fixa utilizind protocolul de comunicatie de tip IoT §i
un protocol de comunicafie walk-by/drive-by cu 0 comunicatie simetrica bidirectionald intre modul
si terminalul portabil de citirc a datelor. Protocolul de comunicatic walk-by/drive-by trebuie sa fie
activ chiar si atunci cdnd modulul transmite datele in refea fixd si va putea fi folosit simultan cu
acesta.

Operatiile de resctare alarme, reconfigurare, schimbari ale setarilor modulului radio montat
pe contorul de brangament se vor face in modul walk-by/drive-by cu ajutorul unui terminal portabil,
fard demontarea modulului de pe contor §i fard necesitatea accesului direct la contor, cu utilizarea
unor cuple montate pe modul, cu sau fara fir.

Frecventa radio de comunicatic utilizatd de modulele ofertate trebuie sd fie o frecventd
liberd, care nu necesitd plata unor taxe sau licente, alat pentru comunicatia in retea fixa cit s1 pentru
citirea walk-by/drive-by.

Modulul de comunicatie trebuie s transmita cel putin urmitorul set de date:
« Date de consum (index) §i alarmele, cu o frecventd orara,
. Datele de consum (index) §i alarmele vor fi transmise prin reteaua fixa cel putin o data pe val

utilizand protocolul IoT; telegrama transmisa de modul trebuie s& contind indecsii orari, pentru
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pierderilor de apa
« Detectia i cuantificarca curgerii inverse (backflow);
« Alarme functionale, minim: pierderi dupd contor, fraudd mecanica (demonlare modul de
comunicatie), fraudd magnetica (tentativd de blocare a contorului cu ajutorul unui magnet),
contor blocat, contor sub sau supradimensionat.
« Nivelul bateriei

Durata de viatd a bateriei modulului va fi de minim 10 ani.

Pentru cazul in care din orice motiv rejeaua fixi de colectare date nu functioneaza sau este
indisponibild, trecerea de Ia citirea in retea fixd la citirea walk-by/drive-by a modulelor trebuie sé se
poatd face fird a fi necesare nici un fel de modificéri fizice asupra contoarelor si/sau modulelor de
comunicatie.

Modulele de comunicatic propuse pentru realizarea investifiei trebuie si fie certificate din
punct de vedere al conformitdfii de catre entitdtile relevante, pentru toate protocoalele de
comunicatic integrate (de exemplu, pentru protocolul LoRa, se va prezenta certificare din partea
LoRa Alliance™).

De asemenca, ofertantul va dovedi, cu orice documente relevante, faptul ca modulul de

comunicatie radio ofertat a fost testat si este compatibil cu solutia de colectare date n refea fixa
aleasd.

3.2.2. Contor de apé rece cu Dn 25

Se propune instalarea unui numar de 102 de contoare Dn 25, dupd cum urmeaza a fi
prezentat in Tabelul 3.2.

Tabelul 3.2 — Alocare contoare inteligente Dn25

Numar contoare
propuse [buc.]

:’:‘ g ; e “EETo"~ ot 0 ,,-.’;,"7':'.":
TS | Luenau o fisgeicaMars: | :

o i

7 Alma | Alma

8 Agnita Coves
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9 ~ - Ruja: 11
10 -Bézna ‘Bazna 6

11 Boian 0 |
12 Medias | Ighisu Nou :
T A R Vard 1
14 Chirpar Veseud |
B Marpod i
6 - Marpod  [™jjimbav 1
17 : Nocrich 1
18 Nogrich Hosman 44
19 Barghis Barghis 0
20 Blajel Blaje i |

Contoarele vor fi cu turbind de tip monojet proiectate pentru a misura apa rece potabild,

asigurind o masurare precisi pentru 0 gami extinsd de debite.
intrucat contoarele vor fi utilizate pentru masurarea consumurilor in vederea facturdrii,
acestea trebuie s satisfaca cerintele NML 003-5 §i ale HG 711/2015, privind stabilirea conditiilor
pentru punerea la dispozitie pe piatd a mijloacelor de masurare.
Contoarele vor avea ca principiu de functionare masurarea apei cu ajutorul unei turbine
(contoare de viteza), in tehnologic monojet. Contoarele nu vor avea dispozitive de reglaj extern
. Presiune nominald : Pn 16 bar
. Clasa de temperaturd (conf. SR EN ISO 4064): T50
. Conditii climatice: -10 0C..70 °C (conform Anexei 1 a HG 711/2015 ~ Cerinfe
esentiale)
. Pierderea de presiunc la debitul de suprasarcind : < 1 bar
. Contoarele se vor livra echipate cu module de comunicatie, pentru citirea de la
distanta a datelor de la contor.
. Contoarele nu vor necesita elemente de linistire in amonte §i aval
. Contoarele nu vor include dispozitive de reglaj extern
. Contoarele vor fi livrate cu set de racorduri (pentru tipodimensiunile cu filet)

. Contoarele vor fi insensibile la actiunea campurilor magnetice exterioare
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cub, cu grad de protectie IP68, pentru a fi adecvate utilizarii in cimine inundate sau
cu potential de inundare

- Pozitia de montare si functionare : orizontala (H), cu totalizatorul in sus

. Contoarele vor avea inscriptionate informatiile conform aprobirii de model M.1.D.

. Contoarele vor dispune de protectie impotriva fraudarii, prin sigilare.

Modulele de comunicatie ce echipeaza contoarele de apa trebuie ofere posibilitatea colectarii
datelor (indexurile contoarelor §i alarmele) atat intr-o retea [ixa utilizand protocolul de comunicatie
din domeniul IoT (Internet of Things), cum ar fi LoRa, NarrowBand loT, Sigfox, LTE-M, cét si
printr-un sistem walk-by/drive-by (protocol wireless M-Bus sau echivalent).

Prin sistemul walk-by/drive-by sc asigurd preluarea indexului de consum atunci cénd
colectarea datelor de la contoarele echipate cu module radio cu protocol de comunicatie IoT intr-o
refea fixd nu se poate face din diverse motive §i este necesara deplasarea i prezenfa fizica a
salaniatilor Autoritatii Contractante cu atributii in acest sens pentru colectarea datelor de la contoare
in vederea facturarii consumurilor.

Pentru asigurarea flexibilitatii in eventualitatea alegerii ulterioare a unei alte metode de
colectare a datelor, modulele de comunicatie ofertate trebuie s& aiba integrate cel doud protocoale de
comunicafie in retea fixd de tip 1oT - Intemet Of Things (de ex. Sigfox, NBloT, LTE-M sau
similar).

Modulul de comunicatie trebuie sa fie capsulat ermetic (IP68), pentru a putea functiona in
conditiile din ciminele de bransament, care sunt de multe ori inundate.

Modulul de comunicatie trebuie sa asigure pe langa posibilitatea colectarii datelor
(indexurile contoarelor i alarmele) intr-o retea fixd utilizand protocolul de comunicatie de tip IoT si
un protocol de comunicatie walk-by/drive-by cu o comunicatie simetrica bidirectionald intre modul
si terminalul portabil de citire a datelor. Protocolul de comunicafic walk-by/drive-by trebuie sa fie
activ chiar i atunci cind modulul transmite datele in retea fixa si va putea fi folosit simultan cu
acesta.

Operatiile de resetare alarme, reconfigurare, schimbari ale setarilor modulului radio montat

pe contorul de brangament se vor face in modul walk-by/drive-by cu ajutorul unui terminal portabil,
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fird demontarea modulului de pe contor si fard necesitatea accesului direct la contor, cu utilizarea
unor cuple montate pe modul, cu sau fara fir.

Frecventa radio de comunicatie utilizatd de modulele ofertate trebuie sa fie o frecventd
libera, care nu necesitd plata unor taxe sau licente, atat pentru comunicatia in retea fixd cat si pentru
citirea walk-by/drive-by.

Modulu! de comunicatie trebuie sa transmitd cel pufin urmétorul set de date:
« Date de consum (index) si alarmele, cu o frecventa orara,
« Datele de consum (index) §i alarmele vor fi transmise prin refeaua fixa cel putin o datd pe zi
utilizand protocolul IoT; telegrama transmisa de modul trebuie sa contind indecsii orari, pentru
a facilita analiza avansatd a datelor de consum pentru aplicafii de detectie §i reducere a
pierderilor de apd
« Detectia i cuantificarea curgerii inverse (backflow);
« Alarme functionale, minim: pierderi dupd contor, frauda mecanica (demontare modul de
comunicatie), fraudd magneticd (tentativd de blocarc a contorului cu ajutorul unui magnet),
contor blocat, contor sub sau supradimensionat.
+ Nivelul baterici

Durata de viaté a bateriei modulului va fi de minim 10 ani.

Pentru cazul in care din orice motiv reteaua fixa de colectare date nu functioneaza sau este
indisponibild, trecerea de Ta citirea n retea fixd la citirea walk-by/drive-by a modulelor trebuie sé se
poata face fard a fi necesare nici un fel de modificari fizice asupra contoarelor si/sau modulelor de
comunicatie.

Modulele de comunicatie propuse pentru realizarea investitiei trebuie sd fie certificate din
punct de vedere al conformitatii de catre entititile relevante, pentru {oate protocoalele de
comunicatie integrate (de exemplu, pentru protocolul LoRa, se va prezenta certificare din partea
LoRa Alliance™).

De asemenea, ofertantul va dovedi, cu orice documente relevante, faptul ca modulul de

comunicatie radio ofcrtat a fost testat si este compatibil cu solutia de colectare date in retea fixa

aleasa.
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Se propune achiziionarea a 5 console pentru citirea §i parametrizarea modulelor, ce vor
include interfata magnetica pentru deblocarea modulelor de comunicatie.

Pentru citirea contoarelor se va utiliza cinci console pentru citirea si parametrizarea
modulelor ce va include o interfafa magneticd pentru deblocarea modulelor de comunicatie. Acest
sistem va fi alcatuit dintr-un modul de citire RF 868 MHz, o antend portabild si 0 antend montabild
pe autoturismele personalului de citire §i un sistem de incarcare al acumulatorilor interni ai
consolelor.

Consolele pentru citirea §i parametrizarea contoarelor trebuie sé fie terminale portabile,
compacte §i robuste, cu afisaj de dimensiuni adecvate si trebuie sa fie furnizate cu software adecvat
de gestionare a rutelor de citire a contoarelor. Este 0 cerintd obligatorie ca unitatile sa fie capabile sa
realizeze inregistréri fotografice ale locatiilor de montaj ale contoarelor. Este o cerinid obligatorie ca
unitatile si capabilitati de localizare GPS pentru localizarea contoarelor §i a istoricului interventiilor
la contor.

Se are in vedere ca unitatea de citire a contorului propusd sa aibid urmatoarele atribute:

. Abilitatea de a configura si reconfigura modulele de comunicatie instalate pe contoare de la
distantd, inclusiv resctarea alarmelor si colectarea setului extins de date.

« Inregistrarea §i stocarca citirilor si rapoartele asociate si a datelor referitoare la evenimentele
inregistrate (alarme, atentiondri etc). unitatea va avea capacitatea de a stoca minimum 1500 de
citiri si datele asociate.

. S fie furnizat cu software adecvat de gestionare a rutelor

. Si stocheze informatii complete despre starca citirii

«  Si permita utilizarea partajata a unitafii de citire, adica si poata fi utilizat de mai mult de un
cititor de contoare, fiecare cititor avind acces numai la propriile informatii.

. S suporte incarcarea §i descarcarea directa si de la distantd a datelor despre rute, citiri §i
observatii prin internet GSM sau wi-fi.

. Software-ul va permite introducerea aleatorie (ad-hoc) a comenzilor de citire walk-by. De

asemenea, va permite citirea partiald a diferitelor rute definite. In special, operatorul trebuie sa fie
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capabil sa interogheze rutele care i-au fost incredintate pentru a evidentia contoarele care nu au
fost inca citite in timpul unei secvente de citire.

»  Va pemmite validarca citirilor utilizand limite de toleranta ridicate/scazute si semnaleaza
utilizarea neobisnuité si verificarea prompta a citirii in momentul citirii.

«  Capacitate de a modifica sau adduga date la ruta prin intermediul unitati portabile de citire.

. Datele trebuie criptate pentru a proteja impotriva furtului sau pierderii unitatilor portabile.

«  Suportd att citirea manuald (walk-by), cat §i citirea automatd a contoarclor (drive-by).

«  Terminalele vor avea un design ergonomic adecvat si 0 sursa de alimentare robusta a bateriei
cu oprire automatd pentru a conserva durata de viatd a baterici.

«  Fumizorul trebuic sd demonstreze ca datele colectate pot fi interfatate direct cu sistemul de
facturare.

+  Fumizorul trebuie si ofere o solutie fiabild, atat din punct de vedere al unitatilor de citire
(terminalelor portabile) cat §i a software-ului de citire aferent, ca parte a unui sistem integrat.
Software-ul trebuie sd fie stabil §i de inalté calitate, cu facilitati de back-up adecvat, conform
standardelor industriei, atdt pe parte hardware cat si pe parte soflware.

«  Afigarea datclor de pe unitatea de citire trebuic si fie usor de inteles §i prezentate intr-o
manierd logica.

+  Capacitatea de a accepta inregistrari GPS/foto ale locatiilor contoarelor. Unitatea de citire va
incorpora un sistem care si ajute cititorii de contoare in localizarea contoarclor pe baza
coordonatelor inregistrate i sd furnizeze informatii grafice asociate cu privire la locatia acestora
(harta, fotografii)

« Capacitatca de a vizualiza fotografii pentru locatia contoarelor, dovada citirii etc.

« Capacitatcade a primi/transmite date din teren cu ajutorul internetului.

. Sa ofere facilititi de vizualizare a citirilor contorului in teren §i s& ofere raportarea erorilor la
fata locului.

+  Capacitate de a furniza locatie GPS pentru fiecare citire.

« Citircavansatd a contorului asistata de GPS, inclusiv atenfiondri automate privind alarmele

. Sistemul de operare Android
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Se propune achizitionarea a 50 de concentratoare pentru citirea si si agregarea celor 13.740
de contoare cu telecitire existente la nivelul microsistemelor Medias, Agnita si Dumbriveni.

Aceste concentratoare vor permite integrarea a pana la 50.000 de contoare / dispozitive (per
concentrator) — permite astfel extinderea ulterioara a sistemului inteligent de monitorizare.

Concentratoarelor vor avea prevazute porturi pentru comunicatie LAN si WAN 4G (LTE)
pentru transmiterea datelor. Clasa de protectie pentru comunicatia LAN va {i IP65.

Concentratoarele vor primi telegrame radio in conformitate cu EN13757 i cu specificatia
Open Metering System Specification (OMS-S), independent de mediul masurat. Acestea sunt
salvate pe baza unei functii de filtrare (de exemplu, in functie de mediu sau de producitor).

Datele colectate §i procesate sunt exportate in intervale de timp sau puncte de timp reglabile
in mod flexibil, intr-un mod complet automat si sigur ciitre alte sisteme care pot incérca figierele
pentru procesare ulterioar. Toate acestca se intampld in mod automat in functie de programari
configurate in fiecare concentrator in parte.

Granularitatea datelor va fi reglabila, intre 5 minute si 24 de ore.

Raza de rcecplic a concentratoarelor va fi de minimum 11 km (exterior), considerdand
utilizarea unei antene recomandate de producitor.

Comunicatia se va realiza prin RF la 868 MHz si 434 MHz.

Consumul de energie electricd al concentratoarelor va fi de maximum 25 W per unitate.

Plaja de temperaturi de functionare a concentratoarelor va fi - 20 ... +55 grade Celsius, cu 0

plaji de umiditate admisibila intre 10 si 85% (fard condens).

3.2.5. Platforma software MDM

O platformd de Meter Data Management (MDM) este un produs software care realizeaza

stocarea §i gestionarea datelor pe termen lung pentru cantitatile mari de date furnizate de sistemele

dc contorizare inteligente.

Aceste date constau in principal din date de consum, utilizare §i evenimente (alarme) care

sunt importate din platforma software care gestioneazd colectarea datelor prin sistemele de citire
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automati a contoarelor (AMR). MDM este o componentd a infrastructurii de reea inteligenta la

nivelul Companiei de Apa.

Specificatii aplicatic software Meter Data Management:

Specificatii generale
. Software-ul MDM va fi o aplicatie web, bazati pe ultimele tehnologii HTMLS. Aplicatia va
putea rula in oricare din ultimele variante de browser Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
sau Safari.
- Componentele de fundal (back-end) ale aplicaici, cum ar fi colectarea automata a datelor i
alte taskuri de procesare automatd periodicd, vor rula ca servicii de Windows, fara a fi necesar
ca un utilizator si fie logat in sistem.
- Aplicatia software-ul MDM este modulara i accesul la diverse module va fi restrictionat pe
baza de drepturi utilizator sau grup de utilizatori.
. Software-ul MDM va fi personalizat cu logo-ul companiei de utilitati.
- Aplicatia software va avea 0 lista de teme grafice ale interfetei utilizator, iar fiecare utilizator
va putea alege propria tema din lista de teme UL
- Pentru regisirea ugoard a contoarelor software-ul MDM va include un mecanism de cautare
multiplu (dupa serie, tip contor, producdtor, nume clier}t. etc). Alte optiuni de cdulare cum ar fi
ciutarea partiala sau dupa cuvantul intreg vor fi disponibile.

Colectarea datelor de la contoare
. Sistemul permite citirea datelor de la contoare indiferent de infrastructura fizica de
comunicatic: retele cablate, wireless, 10T, etc.
. Sistemul va permite preluarea datele de la contoare din sistemul SCADA.
. Software-ul MDM va permite de asemenca preluarea de date din figiere externe txt/csy,
precum si introducerea manuald a datelor. Preluarea fisierelor externe va fi posibild dintr-un
folder partajat sau dintr-un server FTP/FTPS.
. Software-ul MDM permite preluarca si stocarea tuturor datelor furnizate de modulelor de
transmisie montate pe contoare: index, date instantanee, alarme.
- Sistemul permite frecvente de citire programabile intre | minut si lunar.

Memorarea datelor
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Server.

Interfata utilizator

. Interfata aplicatiei MDM, atat pentru utilizare cat si pentru administrare va fi in limba
roména.

Alarmarea

- Aplicatia MDM va avea o fereastrd speciald pentru afigarea tuturor conditiilor de avertizare

si de alarmare

. TFereastra de alarmare va avea posibilititi de filtrare §i sortare
- Cel putin urmitoarele categorii de alarme vor fi disponibile
i.  Alarmare de slare
ii. Alarmare de comunicatie
iii. Alarme raportate direct de cétre transmititoarele electronice
iv.  Alarme de diagnostic
- Dupd ce cauza alarmei a disprut accasta poate fi acceptatd automat sau manual si va [i
mutati in lista de alarme istorice pentru generarea rapoartelor.
- Contoarele cu alarme vor avea reprezentari codate prin culori.
- Alarme de diagnostic: software-ul MDM permite definirea de conditii complexe de alarmare
pentru determinarea situatiilor anormale de functionare.
- Cel putin urmatoarele alarme de diagnostic vor fi definite:
i Pierdere (Low leak)
ii.  Pierdere majora (High leak)
iii. Consum scazut (Low consumption)
iv. Consum zero (Zero consumption)
v.  Consum ridicat (High consumption)
vi. Utilizare frauduloasd (Usage on inactive account)

vii. Contor fard comunicatie (No meter communication)
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- Parametri corespunzitori alarmelor de diagnostic vor fi definiti la nivel global, la nivel de
contor individual sau la nivel de grupd de contoare selectabild dupa diverse criterii (DN, zona,
tip dispozitiv).

. Sistemul va calcul si afisa cantitatea cumulata a pierderilor pentru fiecare declangare a
alarmelor de low si high leak.

- Alarmele vor include atat dala detectiei alarmei cét §i data declansarii acesteia.

- Utilizatorul va putea subscne unei liste de alarme pentru a fi notificat prin e-mail in cazul
declangarii unei dintre ele.

- Sistemul permite definirea unor pasi asociafi prezentei unci alarme, pasi care pot determina
emiterea de notificri prin e-mail sau SMS. Notificirile vor include variabile asociate alarmei

cum ar fi cantitatea cumulatd a pierderii din momentul notificarii.

Starea sistemului

Pentru vizualizarea rapida a stérii curente a sistemului aplicatia software va fi configuratda cu o

facilitate pentru afigarea informatiilor de sumar:

. Starea colectdrii datelor (contoare citite ok, cu alarme, necitite).

- Distributia procentuald a alarmelor active pe tip de alarma, pentru identificarca rapida a
alarmelor cu frecventa cea mai ridicatd. Distributia alarmelor functie de vechimea aparitiei
(pentru a prioritiza spre rezolvare alarmele ce treneaza de mult timp).

- Sumarul cantitdtilor furnizate pe zile, saptamani, luni §i ani. (se vor reprezenta grafic minim
ultimele 7 zile/4 saptimani/12 luni/3 ani).

Analiza citirilor

- Aplicatia permite cdutarea unui contor dupa diverse criterii (nume, id conexiune, abonat,
serie).

- Este disponibil un sumar al consumului de la respectivul contor, expandat pe
zile/saptamani/luni/ani. De ascmenca sumarul va contine lista alarmelor active pentru contorul
selectat.

- Aplicatia permite afisarea §i a altor informatii diverse atagate contorului, inclusiv ultima
citire, date despre punctul de consum, date despre client, pozitionarea geograficd, imagini de la

montaj sau preluate prin ordine de lucru.
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aleasd i cu frecventa intre 5 minute §i 1 an. Tabelele/graficele vor putea fi exportate in

csv/Excel.

Aplicatia software MDM permite analiza tabelard si sub forma de grafic §i pentru alte

informatii colectate (indecsi, valori instantanee, puterea semnalului).

Sistemul include istoricul pe ultimele 2 luni cu aparitia alarmelor, sub forma unui calendar

cu datele colorate functie de alarma pentru analiza ugoara.

Va putea fi consultat pentru un contor/punct de consum istoricul schimbrilor precum $i

istoricul ordinelor de lucru in care a fost inclus acest contor.

Aplicatia software MDM permite compararea datelor, respectiv:

- comparatia consumurilor pentru minim 8§ contoare pe o perioadd de timp

- partitionarea in timp (posibilitatea de a extrage din consumul de bazi subconsumuri, cum ar

fi consumul de noapte sau de week-end).

analiza evolutiei in timp (comparaia consumului aceluiagi contor pe perioade diferite de

timp, de ex. in acecasi lund a anului curent cu luna similard a anului trecut)

alte seturi de date comparabile, colectate si stocate in sistem

Lista contoarelor

Lista va avea posibilitati de cautare, ordonare §i filtrare

Starea contoarelor va fi indicata conform codului general de culoare

Lista va include posibilitatea de export in format csv

Lista va permite selectia unuia sau a mai multor contoare si alocarea catre un ordin de lucru

Lista va permite sclectarea unui numir de contoare care sd fie transmise citie fereastra de

analiza

Ilarta

Sistemul va permite importul/gestionaica coordonatelor gps ale contoarelor, §i de asemenca

atasarea de imagini de montaj.

Contoarele vor fi reprezentate pe hartd pe baza coordonatelor GIS, si vor fi colorate conform

stirii curente si a codului de culoare.

Selectia unui contor pe hartd va determina afigarea detaliilor despre stare §i ultima citire.

Pagina 43 din 56




. Harta va avea facilitati de cautare si filtrare a contoarelor.

- Va fi posibila afisarea pe hart si a altor layere de informatii, de exemplu a informatiilor GIS
despre conducte sau dispunerea anumitor vane.

- Pe baza coordonatelor gps sistemul poate genera periodic figiere care sa fie vizualizate cu
Google Earth. Sistemul are posibilitatea de generare silnica si de transmitere prin email a

acestor fisiere.

Grupiri i Balante

. Vor fi definite grupuri de contoarc pentru analiza cumulativd a consumurilor. Sistemul
permitd definirea grupurilor static (prin specificarea listei contor cu contor) sau dinamic (de
exemplu contoarele apartinand unei zone prin specificarea doar a zonei, urméand ca sistemul s&
considere in cadrul grupului toate contoarele din zona respectiva)

- Aplicatia software MDM permite definirea si configurarea balantelor pentru detectarea
pierderilor §i pentru calculul eficientei.

- Pentru analize mai sofisticate sistemul permite definirea de expresii matcmatice de
complexitate medie ce trebuie evaluate, g1 care vor includ consumurile de la contoare drept
parametri  (vor fi permise ccl putin  operatiile matematice  dc  bazd:
adunare/scadere/inmultire/impartire) .

- Software-ul MDM va permite dehmirea unor contoare la care determinarea consumului se
face pe baza unei formule matematice a datelor de la alte contoare. Astfel de contoare se vor
numi contoare virtuale gi in cadrul aplicaiei software ele se vor comporta ca §i contoarele reale.
Ordine de lucru

. Software-ul MDM include un modul de ordine de lucru, care sd permitd managementul
activitatilor legate de verificarea unui contor, audit pentru un contor sau inlocuire a contorului.

- Lista actiunilor pe care un lucrator irebuie s le execute pe teren este definita ca o succesiune
de pasi pe care acesta trebuie sd-i urmeze, precum §i setul de date care trebuie colectat la fiecare
pas. Acesti pasi vor fi definiti de administratorul aplicatiei.

- Lucratorul de cimp va desciirca zilnic aceste ordine de lucru pe dispozitivele mobile
Android din dotare. Aplicatia MDM va include o aplicatie Android care va rula pe aceste

dispozitive pentru derularea pasilor ce {rebuie executati. La intoarcerea de pe teren lucrétorii
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inregistrata i documentata.
. Software-ul MDM va genera rapoarte legate de progresul lucrarilor §i performanta
echipei/lucratorului de pe teren
- De exemplu, pentru inlocuirea unui contor urmitorii pasi ce vor fi disponibili in modul
pentru definirea procedurii de inlocuire:
i. Verificaie serie contor
ii.  Citire/introducere index contor vechi
ii.  Inlocuire contor gi sigilare
iv. Preluare fotografie de aproape contor nou
v.  Preluare fotografie de la distanta contor nou
vi. Preluare/actualizare coordonate GPS
Dupi sincronizarea cu aplicatia softwarc MDM toate aceste informatii se vor transfera inapoi pe

server si vor fi disponibile prin aplicaia client.

VEE
- Aplicatia software MDM include functii pentru validarea datelor pe baza unor algoritmi

definibili. Datele invalidate vor avea asociat un cod de invalidare.

. Software-ul va memora atat datele brute ct si datele rezultate in urma validarii.

. MDM va caleul pofilele de consum orar care vor {i folosite in procesul de estimare.

- in cazul datelor lipsd sau invalide soft-ul MDM va putea estima prin interpolare sau
extrapolare folosind fie metoda liniard, fie pe baza profilului de consum.

- Sistemul va permite modificarea manuali a datelor de catre operator cu validarea situafiilor
care ar putea conduce la anomalii, Orice actiune din partca operatorului va fi auditata.

DMA (Distict Meter Area)

- Aplicatia software MDM permite definirea zonelor DMA, a contoarelor de intrare si iegire
din DMA, pentru determinarea pierderilor.

. Sistemul va face balanta inteari/iesiri/pierderi, atat in valori absolute cit si procentual.

Balanta se va face pe zile/saptimani/luni/ani si va fi afigatd sub forma de grafic si tabelar.
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- Pentru administrarea aplicatiei software acesta arc inclusi o interfatd web specializata din
care si se poata defini/modifica elementele de bazd ale sistemului (grupe de utilizatori, drepturi,
nomenclatoare, activitati de mentenanta).

Licentiere

- Aplicatia software va include licenta pentru numérul total de contoare integrat in sistem.

. Software-ul MDM nu are limitdri in ceca ce priveste numarul de utilizatori sau dispozitive
[T (calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane smart) ce au acces simultan la aplicatie. Software-ul
poate fi utilizat de un numir nelimitat de clienti.

3.2.6. Sistemul de citire la distantd — componenta hardware -- server local

Pentru integrarea tuturor componentelor in solutia software MDM §i crearea unei baze de
date sc propune achizifionarea unui server, cu caracteristicile tehnice minimale:
—  CPU cu 20 de nuclee din care 16 nuclee de performantd si 4 nuclee de eficientd GPU cu
48 de nuclee Neural Engine cu 32 nuclee;
— 800 GB/s lafime de bandd pentiru memoric;
— 128 Gb RAM minim;
—  SSD minimum 2 TB;
Stocare minimum 4 TH;
—  Periferice (monitor, tastaturd, mouse, uPs).
Pentru integrarea tuturor componentelor in platforma GIS sl a platfunner GIS in solutia
MDM, se propune achizitionarea unui server, cu caracteristicile technice minimale:
$» CPU cu 20 de nuclee din care 16 nuclee de performanta §i 4 nuclee de eficientd GPU cu 48
de nuclee Neural Engine cu 32 nuclee;
» 800 GB/s laime de bandd penlim memoric:
$ 32 Gb RAM minim;
» SSD minimum 1 TB;

$ Stocare minimum 2 TB;
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4. BUGETUL NECESAR PENTRU DEZVOLTAREA PROIECTULUI
4.1, Cheltuielile de Investitie

in vederea cuantificarii cheltuielilor totale de investitie asociate proiectului propus, au fost solicitate
si obtinute trei oferte bugetare distincte, prezentate in Anexa 1.

in baza acestora, a fost intocmit Devizul pe Obiect prezentate in

Tabelul 5.1.
Devizul General poate fi consultat in Anexa 2.
Se obtine asadar un CAPEX de 9,325,451.09 RON fara TVA.

5. MODEL FINANCIAR

Urmarea incadrarii operatorului in categoria operatorilor regionali care nu au in curs de
implementare o strategic de tarifare si care furnizeazi/presteazi serviciul de alimentare cu api i de
canalizare, in gestiune directd, prin sisteme publice realizate/dezvoltate, integral sau partial, din
fonduri publice de la bugetul de stat si/sau din fonduri europene nerambursabile metodologiei de
ajustare tarifard a prefurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apé si de canalizare,

se aproba pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, conform Ordinul presedintelui

AN.RS.C. nr. 230/2022.

in acest sens , din luna octombrie au fost demarate actiunile in elaborarea planului de afaceri ,
etapa actuala fiind dedicata colectirii de date atét tehnice cét i financiare. Un rol esential n
elaborarea planului de afaceri il are determinarca bilanfului apei in baza caruia se vor stabili §i

strategiile de reducerea pierderilor si implicit necesarul de investitii.
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Organizatoric, in elaborarea planului de afaceri au fost cooptate firme de consultantd atat
pentru elaborarea bilantului apei cat §i pentru claborarea montajului financiar conform anexei nr.4

din Ordinul nr. 230/2022.
In ceea ce priveste stadiul actual in claborarea bilantului apei mentionam:

5 a fost incheiat contractul de consultantd,
> partial au fost colectate datele initiale tchnice necesare pentru intocmirea
documentatiei tehnice,
% au fost intocmite schemele functionale a retelelor de distributie, transport si
aductiune
» in curs de elaborare descricrea sistemului de apa conform cerintelor consultantului.
In ceca ce priveste stadiul actual in elaborarea montajului financiar, respectiv completarea

anexei nr. 4 de la ordinul nr.230 mentionim:

N

% au lost colectate partial datele tehnice si comerciale,
% au fost colectate datele financiare pentru perioada 2019-2021 fiind utilizate atat
informatiile din raportarile pe benchmarking cét §i bilanturile contabile
Din analiza stadiului actiunilor intreprinse §i ramase de intreprins sc estimeaza urmatorul

grafic pentru pregitirea si aprobarea de catre ANRSC a planului de afaceri:

Nrert. | ACTIUNI . TERMEN
1. Finalizarea actiunii de colectare date/ indicatort tehnici 15.12:2022
implicit pregétirea bazei de date privind managementul
activelor
2: Contractarea serviciilor de consultantd pentru elaborarea 15.12.2022
planului de afaceri
3. Introducerea in anexa 4 a datclor aferente perioadei 2019- 10.01.2023
2021
4. Tdentificarca asteptarilor prin implementarea proiectiilor 20.01.2023
financiare impreuna cu consultantul desemnat
5 | Includerea in planul de afaceri a rezultatelor obtinute din 27.01.2023
elaborarea bilantului apei
6. | Aprobarea prin hotarare AGA ADI AQUA a nivelului 10.02.2023
pierderilor de apa
7. | Stabilirea strategiilor si implicita planului de investitii 20.02.2023
§. | Depunerca sprc avizarea ANRSC a planului de afaceri s 25.02.2023
implicit a strategiei tarifare
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Tabelul 5.1 — Devizul pe Obiect - Sistem inteligent de contorizare

Solutie digitald de contorizare apa potabila in Regiunea Nord si Nord - Esta judetului Sibiu, zona de operare a S.C. APA TARNAVEI
MARI S.A.

B *irx '«’f' FRCA R
B
40k “i‘!"’f TR AT
P4 baza
A Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.0¢C
Montaj utilaje, echipamente
2 tehnologice si functionale 2,608,1 09.55». 495,540.82 530,179.00 100,734.01
21 Montaj contoare 2,049,080.30 389,325.26 416,539.00 79,142.41
2.2. | Setare siinitializare server 12,986.95 2,467.52 2,640.00 501.60
_2.3. Montaj concentratoare 546,042.30 103,748.04 111,000.00 21,090.0C
Utilaje, echipamente !
L3 tehnologice sl functionale care 4,454,564.38 846,367.23 905,528.10 172,050.34
| necesitad montaj
1.3.1 Contor de apa rece Dn 15 3,070,119.88 583,322.78 624,096.90 118,578.41
1.3.2. | Contor de apa rece Dn 25 93,128.25 17,694.37 18,931.20 3,696.9¢
Cocentrator ,inclusiv accesorii
l.3.3.. montaj si transmitere date 1,291,316.25 245,350.09 262,500.00 49.875.0C
| Utilaje, echipamente ' ST S e
L4 tehﬂologlce §l functionale care 53,128.44 10,094.40 10,800.00 . 2,052.00
nu necesita montaj : 5
Consola pentru citirea si
L4.1 paramelrizarea modulelor radio 53,128.44 10,094.40 10,800.00 2,052.0C
w5 Dotari 368,947.50 70,100.03 75,000.00 14,250.0C
251 Server dedicat pentru MDM 295,158.00 56,080.02 60,000.00 11,400.0C
PR gl pedtu plationna 73,789.50 14,020.01 15,000.00 2,850.0
+6 Active necorporale 1,840,701.21 349,733.23 374,179.50 71,094.11
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Platforma software pentru
slocarea, integrarea $i

4.6.1 managementul datelor de la
parcul de contoare (pentru 14.500
contoare, pe o perioada de 5 ani)

349,733.23 374,179.50

1,840,701.21

71,004.1°

Total deviz pe capitolul 4

932545100 |  1,771,835.71 1,895,686.60

360,180.4¢

6. OBIECTIVELE PROIECTULUI INDICATORI DE REZULTAT

Prin dezvoltarea proiectului propus, s¢ doreste cresterea gradului de contorizare
intcligentd la nivelul Companiei de api TARNAVEI MARI S.A., prin cresterea gradului de
contorizare inteligentd la nivelul a 20 de microsisteme de apd, integrarea acestora intr-o solutie

centralizati de tip MDM i digitalizarea procesului de distributie §i furnizare a apei potabile.

Prin implementarca acestui sistem avansat de monitorizare a starii tehnice a retelei §i
contorizare inteligentd, conform literaturii de specialitate, se pot obtine reduceri ale pierderilor de
apa in zona de furnizare (pierderi tchnice comerciale) cuprinse in 3,12% si 30% din valoarea

de referinta [36] — [40].

Considerand ponderea ridicald pe carc 0 au in prezent pierderile de apit in zona analizatd,
se admite un potential de reducere al acestora de cel putin 5%/an la nivelul celor 20 de
microsisteme de api. in xxx se va prezenta estimarea cconomiilor de apa, energie $i a

potentialului de reducere a impactului asupra mediului pe fiecare microsistem in parte.

Tabelul 6.1 — Rezultatele agteptate ale proiectului

1 Mediag Mediag 57.238,65 32,10 10,59
2 Agnita Agnita 15.429,40 8,65 2.86
3 Dumbréveni Dumbriiveni 8.171,50 4,58 1,51
4 Dirlos Darlos 154,00 0,09 0,03
: Seica Mare $°gga‘:’1’:’° 3.546,95 1,99 0,66
7 Alma Alma 214,65 0,12 0,04
8 Agnita Coves 624,30 0,35 0,12
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10 o Bazna 527,10 0,30 0,10
11 Boian 367,65 0,21 0,07
12 Mediay Ighigu Nou 1.004,60 0,56 0,19
13 i Vard 528,00 0,30 0,10
14 = Veseud 167,90 0,09 0,03
T Marpod e

: bl 4.799,85 2,69 0,89
17 Nacdh Nocrich
18 Hosman )
19 Barghis Barghis 1.091,60 0,61 0,20
20 Blajel Blijel 9,45 — 0,01 0,002

Economiile totale ce pot fi obtinute prin implementarea obiectivului de investitii se ridica
agadar la:
~  Pierderi de apa cvitate: 94.360,15 m’/an;

—  Consum de energie electrica evitat: 52,91 MWh/an;
~  Amprentd de medin evitatd: 17,46 tone CO2 echivalent/an.

De asemenea, serviciul de citire a contoarelor va putea fi degrevat de un numar de 8
cititori de contoare, care pot fi alocati citre alte departamente cu numir de posturi deficitare de
la nivelul companiei.

In ceea ce priveste sustenabilitatea investitiei, dat fiind ¢a modulele de citire / contoarele
vor avea baterii dimensionate pentru o functionare fara intrerupere pe o perioadi de minimum 10
ani, contoarele vor fi metrologate pentru 0 perioadd de minimum 7 ani de la PIF si solutiile

software previzute vor beneficia de update-uri si fix-uri fard costuri suplimentare pe o perioada

de minimum 5 ani, obiectivul de investitii nu va genera cheltuieli de mentenanti / intretinere

cuantificabile / sensibile.
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DEVIZ GENERAL
3t obiectivulut de investiti
Solutie digitala de contorizare apa potablia in Regiunea Nord si Nord - Est a judetului Sibiu, zona de operare a S.C.
APA TARNAVEI MARI S.A.
Conform W.G. ar. 907 din 2016
Valoare fird TVA TVA Valoare ¢cu TVA
Nr. et P P
e e
WOlUkl’tM!!uleI(
1. Qbtaeresa
AmMEnajar: peniy pr mednsius g Cerea terenwiui b s1ares @ikl 0,00 0,
3 oltuies pantru relccarea, protectia utilitagior 0, X 0,
otal ¢capitol 1 0,00 ,00 0,
2.1
otal capitol 2
TAPITOLUL 3 Cheltuleli pentru projectare sistenyd tehnicd 3 < %
31 Studs
.1.1. Studii de teren
1.2, Raport privind kmpactul asuncd mediuly 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Aite studi spacifice 0,00] 0,00 0,00!
3. S Entalnduport 31 cheltwill pentru o Thares B0 aVILE, LOTOUD 3 IVLOrAIN (X K D,
3 Expertizare tehnich [ A 0,
34 i ftarca perlarmaniel energelice § audil X A X
3.5 Proiectare 0,00 000! 0,00]
3.5.1, Tema de peolectare 0.00 0,00 0,00}
35.2. Studu de prefezabiitate 0,00 0,00 000}
153, Studiv de ferabilitate/documentayie de avizare 3 Tacrdeilor de intervenyi i devit generd) 0,00! 0,00 0,00}
3.5.4, Documentatille tehaice necesare in vederea obtineta mworlacomuvllcr/outonuwov 0.00 0,00 0,00
1.5 5 Verificarea tehnicd de calitate 3 prolectulul tehax 3 2 dataliilor de execulie 0,00 0,00 0,00
35 0, Project tennic 3 detali de executie 0,00/ 0,00 0.00
36 [ZaniLarea procedurior e achin! 0,00 0,
3.7 Consuitantd 290.500,0 55.195,00 345.695,00
3.7.1. Manag Tde prowect pentru obiectivl de investitd 270.000.00] $1.200,00§ 321.300.00
3.7.1.1 Saeviil de ¢ Wanta pentru 2lab 3 ofertol o 3 documantelor anexa pentru 0,00 0, 0,00}
7T 7 Consulanis In domenlul managementulut TRecuyier 51.300,00| 321.300,0f
37,3 Auanul financar 3.895.00] 24.355,00]
18 Asistentd tehnicd 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenyd tehnicd din parted projectantulu 0,00 0,00{ 0,00}
1.5.1.1. pe penoada de executied Sucrdnilor 0,00 0.00| LO_O]
1.8 1.2. pentru participarea prolectantuiul Ja fazele incluse in programul de control al lucrdriol
de executie, avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructa 0,00 0,00 0,00/
T Olnigenyie de santier 0,00 0,00 0,00
a1 capitol 3 290.500, £5.195,0 345,695,
CAPITOLUL 4 Cheltuiefi pentru Thvestiyia o¢ batd } ! I
4.1 Constructil 3i instalatit 0,00
12 Imni uh&h, edili’.umnle Tehnologice 3 Tuncyionale .
4.3 Uﬂm, e(“nmoﬂe !cﬁnam'u [ |uncmi|o care Mcen“ mﬁ‘a; 367, .300 3
e ET
a Utilaje, echipamente tehnologice §i Tuncyionale care nu necesits morta) 4i echipamente de ol —l
3 [transport 10.094.4 63.222,84
as  |ootars 368.947,50] 70.100,03] 439,042.53
6 |Active necotporale 1.840,708.21 342.7332 2.190,434 45
otal capitol 4 1.771.835,7 11.097.288,
CA?ITOI.ULSAI(!(M‘M"‘ a0 R R R e - RS e A A AR A '~'.‘"|
5.1 Organizare de gantier 0,00 0,00| 0,00}
€.1.1. Luerdei de construclii §t instalats aferente organizdrii de gantier 0,00} 0,00 0,00
§.1.2. Cheltwieh conexe organirarii gantierulvl 0,00] 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul credituiul 0.00| 0,00! 0.00
$.2.1. Comisivanele §i dobinzile aferente creditulul bincl finant; 0,00] 0,00 0,00]
5.2.2. Cata aferentd ISC pentey cantrabul calitatii ucrdrilor de constructil 0,00] 0,00 0,00
533, Cota alerentd ISC pentru controlul s Sl in Jarea teritoriului, urbanism 3t 0.00| 0,00 nml
5 2.4, Cota aferentd Casel Sociale a Cansweuctorilor - CSC 0.00] 0,00 0,00/
5.2-0. 1axXe pentru 3tordur, avie conforme §i autorzatid or cmurwaualmam D00 0,00! 0.00
53 Cheltureil (5@ p nepravatuie 436,71 221!
54 el Fentr o Ao/ MATE §1 PUBIRAIIe
otal capitol 5 202.509,02) 2
CAPITOLUL 6 Cheltulell pentru probe TRl ER ]| TN S e e N I AR TR A D
&1 egatirea personalulul de ex oatare
6.2 Probe tehnologice §i teste
Total capitol 6
TOTALGENERAL & 5

ncare CoM(12413 sl ar2raiedds 511

Elaborat
EDS Advisors SRL




CENTRALIZATOR SURSE DE FINANTARE

Necet TURSE DE FINANTARE Valoare [i¢i] EURD
U {Valoarea totald a cererii de finantare, dincare : 11.707.768 2.379.966
1. Fateares torala neslgBlls, inchush TVA aferentd 1.869.307 379935
Lb. [Vaisarea totala elighid 9838460 1959.972
O Contributia proprie, din care : 2644578 537552
fia. Conrivuta J 2 cheltwat eligie 550.108 119.998
B [CostiBui AL icroRe) G proiact e ¥ T M e L1
e Eatia sof 107 13 chenuieh neeliginie, iachisiv TVA ferenta 1,868,307 370,955
[l [ASISTENTA FINANCIARA NERATBURSABILA SOUCITATA 9,063.189 1.842.374
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Nr., Crt. Denumire Pret U.M.
4.2.1. Montaj contoare 67,00|Euro/contor
4.2.2. Setare si initializare server 2.640,00]Euro

Euro/concen
4.2.3. Montaj concentratoare 2.850,00|trator
T |contor O 15 {inciusiv Todul toRa) 0 7,06 Eurojcontor |
43.2. Contor Dn 25 (inclusiv modul LoRa) 185,60|Euro/contor
4.3.3. Concentrator , inclusiv accesorii montaj si transmitere date 5.250,00{Euro/buc
441, Consola pentru citirea si parametrizarea modulelor radio 2.160,00|Euro
45.1. Server MDM 60.000,00|Euro
4.5.2. Server platforma GIS 15.000,00{Euro
4.6.1. MDM 374.179,50|Euro/Sani
Nr. Contoare DN 15 6.115
Nr. Contoare DN 25 102
Nr. Console 5
Nr. concentratoare 50,00
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Solutie digitala de contorizare apa potabild in Regiunea Nord si Nord - Esta jude lui Sibiu, zora de operare a S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. :

LISTA CUPRINZAND INVESTITILE PRIORITARE CE VOR FACE OBIECTUL VIITORULUI PROIECT FINANTAT DIN FONDURI DE COEZIUNE $I COFINANTAT DE LA BUGETUL DE STAT I we.ih._.mvm LOCALE ALE
UAT - urilor BENEFICIARE CADRUL POIM 2014 - 2020

Curs RONEURO 49193 _ L

NR.CRT UAT LOCALITATI DESCRIERE INVESTITIE oot | canTIEATE | COSTUNITAR COSTTOTA, COST TOTAL nwz._.amcm.n a::z:.)u .mw_.hﬂma»a
¢ - [euro tird TVA] [ouro fari TVA] (RON fard TVA] BENEFICIAR 6% 29, EURO |E 2% RON
EURO
Montare Concentratoare iclusiv accescrs monts) si iransmitere dake bue. a 7470 231.570,00 11391
Server MDM, MOM, Server platiorma, setare S iNbalzare semver, buc. 1 462619 462,61 2275,
consela pentry cltirea si paramelrizacea moduigior radio
1 UAT MEDIAS .
Monta) conipare DN15 (inclusiy modul LoRa) buc. 346 169.01 58,494.76 287.
Mionta] contonre ON25 (inclusiv modul LoRa) but. 1 252 252,60 1243
{
TOTAL VALOARE UAT MEDIAS 794.357 3.907.681 47.661,43| 114.933,92 73.464,41
Montare Concenlraloade inclusy accesank montsj si ransmitare 6ot buc. 1" 7AT0 82.170,00] 4042188
‘Montal contoare ON15 (inclusiv modul LoRa) bue, 237 165 40.067,22 197.4
i AT AGMTA Moniaj contoare DN2S (nchisiv mocul LoRa) Buc. 1 252,600 2.778,60 13,668,717
Montaj contoare DN 15 {inckusiv madul LoRa) Buc. 95 169,060 16.060,70 79.007,40
Montaj contoare DN25 (nclusiv modul LoRa) bue. 5 1263,00 621
TOTAL VALOARE UAT AGNITA 150.169,86 738.730,59 9.010,19 2.823,19| 13.888,14
go%%!ﬁii:%o%ﬁ buc, g 7470 59.760,00 293.977.37
3 UAT DUMBRAVENI
TOTAL VALOARE UAT DUMBRAVENI 63.047,50 310.149,57 3.782,85 1.185,29| 5.830,81
Monla) contoaro DN15 (mclusiv modul LoR3) buc. 539 169,060 5112334 448.263,0
4 UAT DARLOS Montaj contoare DN25 (Incus madul LoR3} buc. 23 252.600| 5 28.580,1
TOTAL VALOARE UAT DARLOS 3 102.265,60 503.075,15




Monka) contoare DN1S (nclusiv modul LoRa) buc. 1179 165.060] 193321.7: 930.523,44
Moniaj contoare ON2S {(inclusn mocul LoRa) Buc. 3 282, 757, 37278
5 UAT SEICAMARE || : g
Wroriaj contoare GN15 {inclusiv madul LoRa) bue. 161 163,050 27218, 133.896.7
TOTAL VALOARE UAT SEICA MARE 239.802,26 1.179.659,27 14.388,14|  4.508,28 22.177,59
Montaj contoare DN15 (nclusiv modul LoRa) buc. 291 169,060 49.196,45 24201215
6 UAT ALMA Waniaj contoars DNZS5 (inchusiv modul LoR3} buc. 3 252,600 757,85 31218
TOTAL VALOARE UAT ALMA 52.702,33 259.258,57 3.162,14 990,80| 4.874,06
‘Monta) contoare DN15 (nckusiv modul LoR3) buc. 588 16! 99.407,28 289.014,23
Mantaj contoare DN2S (incluswd moddl LoRa) Bue. & 252,600] 151560 7455
7 UAT BAZNA
Contoare ON15 (inclusiv modul LoRa) Bue, 451 169, 7 375077
TOTAL VALOARE UAT BAZNA 186.915,31 919.492,47 11.214.92| | 3.514,01| 1 7.286,46
Monta; contoare DN1S (nckisiv modul LoRa) buc. 142 162,060 25.128,94 123.916,87
Montaj conloare DNZS (inclusiv modul LoRa) buc. 1 252/ 252,60 1242,62]
8 UAT CHIRPAR
Montaj contoare DN1S (inchuss modul LoRa) bue. 66 169, 11157 54.889,
Monta; contoare DN25 {inchusiy modut LoRa) buc. 1 2 252,60 12
TOTAL VALOARE UAT CHIRPAR 38.880,45 191.264,61 2.332,83 730,95| 3.59577
Montsj contoate DN15 (inclusiv moddul LoRa) buc. 318 169/ 53.761,08 264.466.88
Mantaj contoare DN25 (indlusi modul LoRa}) bue. 2 252,600 24852
9 UAT MARPOOD
Manta) contoare DN15 {inclusy modul LoRa) bue. 121 169,060 20456 100.630,
Monta] contoare DN25 {inchusiv modul LoRa) ouc. 1 252,600 252,60 1242
TOTAL VALOARE UAT MARPOD 79.099,65 389.114,91 4.745,98| || 1.487,07 7.315,36
Moata) contoare DN15 [nclusiv modid LoRa) buc. a7t 169, 63.735,62] 31353454
Monta conloare DNZ5 (incluss modul LoRa) buc. 1 252 252,60 1
10 UATNOCRICH L
Maontaj contoare DN15 {inclusiv mocul LoRa) buc. 220 169 374 1 1
Monta) contoare DN25 (mciusiv medul LoR3) buc. 4 252.600) 1141440 54,675,
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TOTAL VALCARE UAT NOCRICH 118.473,40 ! 582.806,22 7.108,40 2.227,30| 10.956,76
Moala) contoarsDNIS (nclusiv modul LoRa) Buc. 307 169,060 51.90 42 255.318 |
11 UAT BARGHIS -
TOTAL VALOARE UAT BARGHIS 54.756,61 269.364,17 u.»om...c_ 1.029,42 5.064,05
Monta) conloare DN15 {inclusi modul LoRa) T buc. 670 169. 113.270,2 557,210,
12 UAT BLAJEL .
. |
TOTAL VALOARE UAT BLAJEL 119.507,39 587.863,17 Nawo.ew_ 2.246,63| 11.051,83
1
TOTAL VALOARE INVESTITI 1.999.971,56 9.838.460,11
TOTAL VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE BENEFICIAR 6% 119,998
TOTAL VALOARE COFINANTARE 2% 37599 184963,05
Manager U.LP.
IFTINCA Dalina
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